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ESTADO DO CEARA 

'Prefeitura Municipal á Pereiro 
Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNP) 07.570.518/0001-00 

PROJETO BÁSICO 

1c,4- N° ÇD—+ 
_ 

COMiSSAC DE UM,. -O 

Este projeto tem como objetivo a contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços de CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
PEREIRO, localizada a RUA BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE. 

É parte integrante do projeto básico: 

1) Projeto Arquitetônico; 

2) Planilha Orçamentária Global; 

3) Cronograma físico-financeiro; 

4) Composição de BDI; 

5) Composição de Preços Unitários; 

6) Memória de Cálculo de Quantitativos Global; 

PEREIRO/CE, 10 DE SETEMBRO DE 2018. 
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xRua Cel José Freire, 104 - Centro, Pereiro/CE - Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 
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ESTADO DO CEARA 

Prd-eitura Municipal á Pereiro 
Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Cep: 63460-000 

Telefax.: 88 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 

1) PROJETO ARQUITETÔNICO 
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......,,y/ Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Pereiro/CE - Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNP) 07.570.518/0001-00 
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INDICAÇÃO DO SENTIDO 
(ESQUERDA OU DIREITA) DE 
UMA SAIDA DE EMERGENCUl 

$12 aSalda de amarg-eia 

Santola- retangular 
Fundo: arde 

eh'SONuWa'"" 
dimanar 
lotolu~aanto 

INDICAÇÃO DA SMDA DE 
DEMERGENCIA UT 
anPagr.04E"Ç DO 

FOTOLUMINESCENTE (SETA OU 
IMAGEM, OU AM505). 

E5 
Exator de Incladio 

Simbolo: quadrado 

Fado amua. 
rotoioni n..... ig:SMI D3ERta cDE INZti ANDIO 

KFC ENGENHAR! 
Jaó 

DETALHE DI DE INSTALADA° E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES 
EiGIA 

aval 

LIDA 
into Corares 
‘601M4(11.4.1 

LEGENDA 

O orriNToR DE ASuA ~EA._ AP 10L 

(3 EXTINTCR DE RS coime° seco .. men ou lass 

(3 ExrwroR CEGAS cARAONCO- CO Ma 

e LUMINÁRIA DE EMERGIMO. NO TETO...PAREDE. nn x. 

=3 HIDRANTE DE PARE. 

an HIDRANTE DE .CALCME 

. . TUBULAÇÃO PARA REDE DE SORANTEs SCASXMA ALVIENORIA 

.—• ,•• • TUBULAÇÃO PARA REDE CE EICRANrEs EmBuTco No peso 

AssocAÇÃocE TueuucAocue DEscE 

ININGAÇA0 DE TueuL0000DUE KEE 

mrocAÇÃO DE TUBUIJOA0csE PASSA 

1 AI ACIONADOR RAIAM, DO surram os DETECÇÃO 

AVISPOSR SONORO E VISOR. (COM DOSE) 

1 DO 1 CENTRAL PE DUM. ERA." 

-- -- INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO COE PASSA DOMAR. 

— — TUBULAÇÃO PARA GÁS LIOU6ERO DE PETROLEO 

DETALHE - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) 
CIO. AS BOTOEIRAS DETERÃO POSSUR LEDO DE VARREDURA NA COR VffiDE E GUANDO 

ACIMADAS NA COR VERNERA 
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O vDRO t APERTE O SORO 
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QUADRO GERAL DE ESQUADRIA DE MADEIRA 
• 

TFO .201111nIX 
Iffirm 1•2•11,1•1.•••• 
Mem 
1.2 

•11ffill 
dmla ta... ar Atum 

QUADRO GERAL DE ESQUADRIA DE ALUIFINIO 

m Momuma DE•mq MIAM 

1.11.1m •••••.A.Mte r 
I •••••I 

sairoarrassu 
AmassaraMS 
MarraaramMaa 

• 03 E RIRI CBAXfl musGoaSIMM 

VEDAÇOES 

• 
10..• 

ull.aa cada. 
Á Mn., 2IMem,E. 

LM Amos 
qta miMma 

PROJETO.
CD

EXECUÇÃO 

'C) . 

' 

CI 
PROJETO 

PROJETO DE COMBATE A ACENDE E PANA° ow} ..1 
ESCOLA MUNICIPAL .4  to ri '-

CUENTE: 

PREFEITURA lAuracfPAL DE PEREIROCE 
CMPJ, 07 .570.511WCON DO 

ENDEREÇO DA OBRA, 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO... CEP' eLl4e00:0 

ASSUNTO: 
PLANTA BAIXA LOCAÇÃO DE EXTerrofiES/ 
LUIAINAR ... ,- •---• •

DESENHO 
IA JOSYANNA IL CAETANO Fc,,,, 

DATA. 
MOS/2018 P01/03 
ESCALA 
INDICADA 



PLANTA BAIXA 
ESCALA 1/200 

PAIRCi at • 

DIRA.• 

• 

lirepar~ 

RARFACloWANBAR. nua 
AD Crus CRITRA 

MIRRA ACRA. 
ONU CURO 

• 
\‘. 

L r —r .
SOM 
ORI 

LIXO 

Ri ACOIMA CO1 
ONU CLARO 

VISTA FRONTAL 
10 A+ EU ALUE.. 

SECA. 
100 
SORO. 

PROSEOU LAJE DEOCNIERIURA 

PLANTA BAIXA 
`B ESCALA 1,25 

5 ESCALA 125 

FC ENGEN JE'rk LIDA .(j 
are F nto Corares 

ÇAiii I CREA 660186407.3 
REGULADOR DE 2.  ESTAGIO 

ARTNAcoe INS AMEM MORIM PP KW= GE <OINUIRI 

DETALHE "B" 
ESCALA SEM ESCALA 

LEGENDA 

O sawrax te AGUA PRESSURITATA ADIE 

O EXTINTOR oe Pó oulkico SECO - POR Mo CU CONO 

O EXTINTOR De DAS CARBÔNICO CO !Kg 

LUMINÁRIA °E EMERGENciA NO TETO CO PAREDE IBEIBA 

63 HIDRANTE °ENREDE 

iffle I PflTECERFCSflr

TUBULAÇÃO PARA REDE DE MIMAM. MADONA ALVENARIA 

TUBULAÇÃO PARA REDE CE Alcamrres marfim Nom. 

INDICAÇÃO OE TUBULAÇÃO OLE DESCE 

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ODE SOBE 

wir-grAo DE SUBULAÇA0 COE RAMA 

ACIONADOR RAMAL DO ~EMA CE DETECÇÃO 

Dr". E71 AVISACCR "SACRO E ,ASUAL (COM SIRENE) 

  CURSAS CE COMAS ALM. 

INDICAÇÃO o. TI/RA/AÇÃO QUE PASSA Do /URRE 

- — 7~10 PARA GAS LiQUENEITO CE %TROLE° 

0.1 

RASA CE ALCCOUPS 
ILNAla • 130 on 

CA MURE NINFA. 

COBBNIUNA CM =RU' 
CSFISSURA a 10RA 

MOURA ACAlICA 
ONU FARO 

mun. RBROA100 
coce FRASCA 3 A Ann 

açame NHNHA 

VISTA 1 (VISTA LATERAL) 
ESCALA SEM ESCALA 

( 
0.9.10 

REGULADOR DE I ESTAGIO 

DETALHE "A" 
ESCALA SEM ESCALA 

" or 

KR. CM 
q.. CLARO 

CORTEM 
3 ESCALA SEM ESCALA 

... L. 
.. ,-.-..! •;;L( '' 

PROJETO 

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO DA 
ESCCLA MU NIC1PAL 

CLIENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL PE PEREIROCE 
CNP.I, 07.570.518/000IGO 

ENDEREÇO DA oBBA, 

BAIRRO ESTREITO. PEREIRO- CE. CEP &LOUCO) 

ASSUNTO 
LOCAÇÃO DE HIDRANTES/ ALARME/ CENTRAL DE 
TIAS LP 

DESENHO 
M JOSTANNA R CAETANO FOLHA

DATE 
21 /0B/2015 p02103
ESCALA, 
INDICADA 



L 

o laTINTOR DE AGUA PRESSURPADA AP1a 

r011• 

geWreUt''' 

aiárE,•emow 

DETALHE HIDRANTE DE PAREDE 

AmerNATefflo guNiwahn laxo unos 
• 

DETALHE - CASTELO D'ÁGUA 
ESCALA 

o EXTINTO, CE PO OUNARX3 BECO POS,A6CU1S6 

o EtTINTOR DE GÁS CARBÔNICO . CO 81

LUMINÁRIA DE EMISPGENCIA NO TETO OU PAREDE 1.1.210m 

1.11CRANTE DE PAREDE 

01111 BA RRERECALQUE 

TUBULAÇA0 PARA REDE DE HORANTE8 TWACONA ALVENARm 

TUBULAÇA0 PARA REDE DE HIDRANTES EMBUTIDO NO PSO 

NDICAÇA0 DE TUBULAÇADOJECESCE 

INDICAÇA006 TUBI AO OUE ROSE 

14IG, •:, 0 CE TURULAC,A0 CIE PAREM 

AMOLADOR NN•Al. DO SISTEMADEIXTECÇA0 

~SAC. SONORO E VISUAL (CRIA SIREAE) 

00 cexTRAL os DETEer,A0 E Alm. 

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO 01.1E PASSA CO ~ME 

NoTA 
—O NIDARNE am„COL.X. R8 
06E SER PARADO DE 

TAMPA EM CONCRET 

REG•11.10 CE GLC00 
F G , CAPA EMALVERMAR 

dOMOMOcro 

TURULACA0 PARADAS LIQUEFEITO CE PETROE0 

TAMPA° STORZ 
UMAOSTCRZ 

TAMPA liOoDan TOMA INSCRCAO INCENDIO 

VALVULA CE RETENÇÃO 
NoRIZENTN. 

1 /50 

AJL LL :ENGLNHARth LIDA  ,
1014 F (110 C0i3reS 

Civij1 CREA WM014 

 (55 

EM/ 
Esquema ve,wal de roèrdso 

Eus. (TU 

BRITADO. A 
10em 

NFLEDUPLOFEL INT 

JoELNGATEIDED83•RO 

DETALHE- HIDRANTE 
D. LPA93120 - C/ Vé12. 

C2/ 
EU 

CP I 

-----;,!;,3•L,-' 

PROIETO 
PROJETO DE COMBATE A INCENDO E PANICO DA 
ESCOLA MUNICIPAL 

CLIENTE, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIROCE 
CNPJ: 07.570.518/00DI.00 

ENDEREÇO DA DERA 

BAIRRO ESTREITO. PEREIRO- CE CEP COACO-000 

ASSUNTO DETAUIE- HIDRANTE DE PAREDE/ 
DETALHE CASTELO Cf AGUA, DETALHE- HIDRANTE 
DE PASSEIO/ ESQUEMA luxam CO De INCENDEI 

DESEINIO 
• .106YANNA R. CAETANO FOLHA 
DATA. 
21/062018 P03,03
ESCALA 
INDICADA 

"C. 

• 



PLANTA DE COBERTA 
ESCALA 1/200 

r- 4-

CORTE TRANSVERSAL 
ESCALA 1/100 

fi

, itNI 

  2 44-9 19 

E H 

<ui 

./1 

5, 

TEMOICOMICO 

LT__2_ Ii.2_ 0 .. 1= 10

5 11..1191seoctelco 

5 

.R"T( 

r f 

111.1011/M.MICO 

/313.1 
POL.R00. 

01.1.1.1 

IMPAI BA 
PC1.1

1
1,180.1.0 

vacuukr,do 
04r) 

21).% 

PR O 

ERA 01 

 r 

DE

51,

21. 

+smansem~,,we'''.21 232=2212zr 

SALA DE AULA cifte.utAçAo SALA DE AULA SALA DE AULA 
0,15 (P.A.) 0.12 P.A/  0,15 (PA) 0,12 (PA) 0,15 (PA) 

o 
o 
o 

Exrwrat De AGUA FRESSURIZADA Anla. 

scr. -roa DE PD miemo DEDO. POS ANGU 1211p 

Exnwrax DE GÁS CARBÔNICO. co 6142 

1.1.1111ÁR. CE EMERGÊNCIA NO TETO OU PAREDE 11, 21Orn 

HICRÁNIE DE PAREDE 

HIDRANTE DE RECALQUE 

TUBULAÇÃO PÁRA REDE DE HIOR ANTES PISÁDO NA ALVENARIA 

TUBULAÇÃO PARÁ REDE DE HIDRANTES BOUM° NOPISO 

INDICAÇÃO DE l'USUW.S0 ODE CESCE 

INDICAÇÁO DE TUBULAÇA0 ODE sceE 

11101.6 AO DE tusuuçÁ0OUE PASSA 

AC1ONÁDOR MANUAL DO serrEtucecerEcOo 

AV1SADOR SCOORO E VISUAL (COM SIRENE) 

INL DE DETECÇA0 AIMME 

NOICAÇÁO DE TUBULAÇÃO ODE PASSA DO PlARME 

TUBULI.6{.0 PARA GÁS uouEpErro DE FErROLE0 
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‘C.Floti*ENGEN1 HAR1A, 'q)ar UMA r
Into Cofarps P R

(4 70CNUICR 9601F
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PROJETO. .„.• , .e 

PROJETO DE COMBATE A INCENDI° E 0~0' DR: . 
ESCOLA TÉCNICA 

CUENTE, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIROCE 
CNPJ: 07.570.51FIKODIOD 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO-CE. CEA 61430.000 

ASSUNTO: 

COBERTURA/ CORTE TRANSVERSAL 

DESENHO 
IA JCOYANNA R. CAETANO FOLHA 

DATA. 
21:12:2018 PO4 
ESCALA: 
INDICADA 

/ 04 
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NOTA: 

QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO) 
(179663W) 

6,11-A 5 kA

SE 300A 

1111 T
50 25 

1111T
50 25 

1{11 
35 16 

1117.1' . 
 1111I 

16 

1111 T
16 

11111
35 16 

11:1

(42194

QD1 
(29139 

R+Sn 

QD2 
(26184 

R+j-E 

QD3 
C26184 

R.:+t 

QD4 

R+S% 

QD5 
(15867 WIN 

QD6 
(14620 WIVI 

R+S+T_N 

QD7 
(19450 +.4,rn 

rt+s+T_N 

QD8 

o 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM2, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM' 

t— PROJETO: 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO' 
UNIFILAR QGBT 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 

P05/26 
DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 



QGBT63A 
kA 

QD1 (quadro de distribuição 01 bloco salas de aulas) 
(29139 W) 

13 A 

63 A 
 "4.5 kA 

1 

DF'S 
175V-40KA 

T

2.5 

'Ir

25 

11 
1.5 

25 

1 1T

I 1T

ItT

2.5 

12400 wl (- 1 PROJETOR01) 

i1400 W' 2 (tomadas bloco salas de aulas 01-1) 

'150 4 (iluminação externa b11-1) 

080 w' 5 (iluminação externa b101-2) 

11034 2. 7 (iluminação s1-01) 
R 

_(.2"  IN' 8 (ar condicionado 51-03) 

 12"  "  9 (ar condicionado s1-01) 
R 

(2500 "I 10 (ar condicionado s1-02) 

(2500 VV) 
s 

11 (ar condicionado s1-04) 

25 A 

25 A 

25 A 

DR 

15 

t i:
0 4°°  'M82 (tornadas bloco salas de aulas 01-4, R f:Y,-;"•E',. 

l 

25 
2 >c 

' 1P 

121: 
(1200 88 (tomadas banheiro) 

I 

(2"  W, 12 (ar condicionado s1-05) 

(2"  Vil) 13 (ar condicionado s1-06) 

  14 (ar condicionado s1-07) 
R 

V250e  15 (ar condicionado 51-08) 
R 

(275 " T.' 16 (iluminação externa ar02) 

Cf Í 

O 

NOTA: 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

je2.444 O 60-41.771-4e-A--
OJETO: 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
UNIFILAR QD1 

". DESENHO: 
C. JOSENILDO HENRIQUE 
Z FOLHA 

i-'-j DATA: 
- 26/08/2018 'a P06/26 

• ESCALA: 
1/100 



QGBT6.3A 
4.5 kA 

002 (quadro de distribuição 02 bloco salas de aulas) 
(26184 VV) 

13A 

20 A 

liT 
2.5 

20 A 

20 A 

20 A.

20 A 

63A 20A 

4.5 kA  

50 25  

Eops 
K175 V -40 KA 

20 A 

20 A 

10 A 

2.5 

TIT 
2.5 

li
T

2.5 

(240D V1/1 
s 

2 (PROJETOR02) 

(2" Vv)  16 (ar condicionado s1-09) 

 5~-17 (ar condicionado s1-10) 

~ 18 (ar condicionado s1-11) 

=-19 (ar condicionado 51-12) 

1 I r  
M20 (ar condicionado s1-13) 

11T 
25( 21 (ar condicionado s1-14) 

1l7 (2" R 22 (ar condicionado 51-15) 

2.5 

10 A 

10 A 

10 A 

-r
2.5 

 II 
2.5 

25 

2.5 

1.5 

~- 23 (ar condicionado s1-16) 
R 

—= 5 24 (iluminacao 91-02) 

(1" W• 25 (bloco salas de aulas 02-1) 
R 

1400 - 26 (tomadas bloco salas de auloas 02-2) 
R 

1120Vvi  
R 

27 (ilurninaçâo externa b102) 

NOTA 

OS OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MW, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM2. 

k,,,  . IL'Yiliel0 )4K4-err 
. ROJETO: ..1. Y 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA 
PEREIRO-CE 

DO MUNICIPIO DE 

PEREIRO 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
UNIFILAR QD2 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 

P07/26 
DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 



NOTA: 

QGBT SOA 
4.51cA 1111T 

35 16 

QD3 (quadro de distribuição 03 salas de aulas) 
(26184 W) 

SOA 
4.5 kA 

75 V - 40 KA 

13 A 

o 
10 A 

10 A 

o 

10 A 

o 

10 A 

o 
20 A 

o 
20 A 

o 

20 A 

o 

20 A 

20 A 

o 

20 A 

20 A 

20A 

o 

11T
2.5 

11 
1.5 

(2400 "  3 (PROJETOR03) 

(120  28 (iluminação externa b103) 
R 

wl 29 (iluminação s1-03) 
R 

2.5 

113-
25 

121:

1215

 11: 

11: 

 "H: 

11: 

(1400 ti  30 (tomadas bioco salas de aulas 03-1) 

(1  31 31 (tomadas bloco salas de aulas 03-2) 

(2500 Wt 32 (ar condicionado s1-17) 

0 500 Vit 33 (ar condicionado 51-18) 

(250) " 19 34 (ar condicionado s1-19) 

Ir25:1-M 35 (ar condicionado sI-20) 

(2"" '11M 36 (ar condicionado 51-21) 

(2" IM 37 (ar condicionado s1-22) 
R 

a" vil 38 (ar condicionado sl4j) 
R 

1:2503 W1 39 (ar condicionados
R r•I 

P R 

o 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM5, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM' 

EXECUÇÃO: 

•:;),J 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
UNIFILAR QD3 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

" DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P 0 8/2 6 



NOTA. 

QGBT8o A 
4.5 kA 

70 35 

QD4 • uadro de distribui o 04 bloco salas de aulas) 
(42194 W) 

BOA 
4.5 kA 

75V -40 KA 

16A 

o 

13 A 

o 

16A 

o 

10 A 

( 1-'0 

20 A 
1-4-No

20A 

20 A 

o 1-+

20 A 

117

2.5 

r7:1C.0 • 2CE (80MBA02) 
R+S+T 

(2" "  16 (PROJETOR04) 
R 

(7  17 17 (80M8A01) 
R+S+T 

o 
20A 

o 

20 A 

o 

20A 

o 

20 A 

o 

10 A 

o

10 A 

a 

10 A 

o 

10 A 25A 

liT 
25 

11T

2.5 

(.12C  40 (iluminação externa b1-04) 
R 

 41 (ar condicionado 51-25) 

•25°13 "  42 (ar condicionado s1-26) 

(250,0
T 

43 (ar condicionado 51-27) 

(2500 V.v) 44 (ar condicionado 51-28) 

"  45 (ar condicionado 51-29) 

(25°D "  46 (ar condicionado 51-30) 

2500 "  47 (ar condicionado 51-31) 

(250n W. 
R 

48 (ar condicionado 51-32) 

7") 49 (iluminação 51-04) 
R 

(1400 "  50 (tomadas bloco salas de aulas 04-1) 

11400 "  51 (tomadas bloco salas de aulas 04-2) 
R 

(1200 "  89 (tomadas banheiros) 
R 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

EXECUÇÃO' 

PROJETO: 
PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
UNIFILAR QD4 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P09/26 



NOTA: 

QGBT 32 A 

ISH,‘"4.51, 14i

16 

QD5 (quadro de distribuição administração) 
(15867 W) 

32A 

delik, 4.5 IA 

aps 
175V -40 KA 

10 A 

o 

10 A 

10 A 

o 

10 A 

o 

10 A 

16A

f÷'N: 

16A 

10 A 

10 A 

o 

16A

o 

10 A 

o 

16 A 

10A 

11 
25 

2.5 

11 
2.5 

420
_ 52 (iluminação externa centra101) 

(420 W5 53 (iluminação externa 0entra102) 

(486 V"  54 (iluminação externa ar01) 

9 30  56 (iluminação externa ar03) 

(1" 'M 57 (tomada bloco adm01-1) 

iSZ2  
T 

58 (iluminação adm) 

lir (a°° "  59 (tomadas adm02) 

25 

11r
2.5 

'ir

1141

2.5 

065 60 (Sue pc0.0 

(2" "  61 (ar condiaonado adm-01) 

'12"  "5 62 (ar condicionado adm-02) 

"9 63 (Sue pc02) 

2.5 

11T 

11: 

25 

64 (Sue pc03) 

(2680 W165 (ar condicionado adin03) 
R 

(3301M  66 (Sue pc04) 

P IM  "4 67 (ar condicionado adm04) 

 o

R 

OrA 86 (fachada) 

•rz 

R 

r -) 

7." 

). _ 

• , 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

< -1S1.:11:5JETO: 

v.mu

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA. 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
UNIFILAR 005 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P10/26 



O NOTA: 

QGBT 32 A 
ISH( siks.4.5 kA 

QD6 (quadro de distribuição laboratórios) 
(14620W) 

10 A 

11T

2.5 

(1"  W) 5 (PROJETOR06) 

(1100 W) 68 (tomadas lab03) 

11T (7°° W) 69 (tomadas lab01) 
25 

25 

(500 WQ 70 (tomadas lab02) 

(720 "  71 (iluminaçâo lab) 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MW, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
ZOA E CONDUTORES DE 2,5MW. 

EXECUÇÃO: 

VII) 72 lab01) lir 
25 

(ar condicionado 

(2"  W) 73 1a002) 

25
lii (ar condicionado 

(2600 " 74 lab03) 11' (ar condicionado 
R 

2.5 

W) 75 lab01-02) 
PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
(ar condicionado 

R 
25 PEREIRO-CE 

r") 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
UNIFILAR QD6 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P11126 



• NOTA: 

QGBTsoA 
\ci 

4.5 
kA 

35 16 

QD7 (quadro de distribuição auditório) 
(19450W) 

SOA 
 .r4k, 4.5 kA 

DPS 
175 V - 40 KA 

25 A 
kA

10 A 
.4.5 kA 

10 A 
4.5 kA o 

10 A 
o4.5 kA 

25 A 
_ 6,4-) 24.5 kA 

25 A 
04.5 kA 

25 A 
04.5 kA 

10 A 

10 A 

25 A 

O-

10 A 

25A 

25A 

25 A 

1 IT 

10 

li 
2,5 

2.5 

 111
2.5 

'14"   1A (ponto de ar condicionado auditorio) 

020 W) 1 (EMERGENCIA) 
R 

1400  8 (tomadas auditório) 
R 

(1203 W) 10 (tomadas banheiro) 

11T (.4"  W112 (ponto de ar condicionado auditório) 
10 

11T (4"  Wi 13 (ponto de ar condicionado auditório) 
10 

11T 

 11 

 ii 

4" W2 14 (ponto de ar condicionado auditório) 
R 

s 
76 (Iluminação auditorio01) 

058  77 (Iluminação audit0ri002) 
R 

11 "1; 1 78 (Iluminação banheiros) 

- 
CD 

- 
f 

I 11 

Z. ; â 
C 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM2, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

j t:1112
Zi.YROJETO: 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570 518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA. 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
UNIFILAR QD7 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P 1 2126 



 • 
NOTA: 

QGBT 16 A 
ISH(" 04.5 kA 

QD8 (quadro de distribuição refeitório) 
(6025 V16 

10 A 

25 A 

25 A 

 11 
2.5 

1.180 " 9 8 (EXAUSTOR01) 
R+S+T 

(2100 "  83 (tomadas re01) 

ta4asion 
R 

85 (tomadas re02) 

11T

2.5 

("12‘i91 79 (dominação re01) 

i300 
T 

80 (iluminação re02) 

81 (iluminação re03) 

 82 (maq lav) 

84 (freezer) 

P R 

ci 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM2, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM' 

1.2:* 
C 

o 

'EXECUÇÃO: 

PROJETO 
PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
UNIFILAR QD8 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 

P1 3/26 
DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 



NOTA: 

QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO) 

Conduto H" 
39185(185)95 mu? 

•—•—• 

300 A 
• • 

DPS 
175V -40 KA 

• 

0D326184 W quadro de distribuição 03 salas de alias 

• 

42194W quadro de distribuição 04 bloco salas de aulas 

15867W quadro de distribuição administração 

001 29139W quadro de disbibuição 01 bloco salas de aulas 

18 

quadro de distribuição laboratórios 14620W 008 

MA 
35 

quadro de distribuição auditório 19450W 007 

itx 

quadro de distribuição refeitório 6025W 0+ 

63A 
_Lr -NO  

50 

Potência Instalada 
R 58222 
S 59188 
7 62274 

Total 179883 

3 

R S N 

quadro de distribuição 02 bloco salas de adis 26184 W 002 

Verde 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO, PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM2, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM5. 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QGBT 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P 1 4726 



001 (quadro de distribuição 01 bloco salas de aulas) 

Conduto ar 
3950(50)25 rnm.

1 1 ! 
.3 A -)-))- 

DPS 
175V -40 KA 

2500W ar condiaonado 51-05 

20A 

4 

10 A 
4.4., 2.5 

2500W ar condicionado s1-06 

H 14 3600W ar condicionado s1-07 

20 A 
6 A, 

tomadas bloco salas de aulas 01-1 1400 W 

10 A 

.1-- 1 iluminação externa 511-1 

10 A 
1.5 

150W 

2500W ar condicionado s1-08 

20 A 

10 A 

o 
2.5 

iluminação externa NO1-2 100W 

1200W tomadas banheiro 

87 1 1400W tomadas bloco salas de aulas 01-2 

2400W PROJETOR01 

25A 10A 

25A 10 A 

20A 

13A 

iluminação s1-01 1034W 

ar condicionado 51-03 2500W 

13A 
2.5 

20 A 
2.5 

ar condicionado s1-01 2500W 

16 275W externa ar02 

Podava Instalada (lV) 
R 

10000 
9634 

9505 
Total 29139 

25A 10A 
1.5 

20 A 

ar condicionado s1-02 2500W o 

1 
RSTN 

ar condicionado s1-04 2500W 11 

Verde 

c." 

7•--1 " 
t", • 

,030.

NOTA. 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES 
MERCADO PARA UMA MAIOR COMODIDADE 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MINIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MW, 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

CORRENTES 
ALGUNS CASOS 
USUAIS DE 

DEVERÃO 

DE ILUMINAÇÃO 
E PARA 

DE 

• • 

OJETO: 

EXECUÇÃO; 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

PEREIRO 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QD1 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 

P1 5 / 26 
DATA. 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 



111 NOTA: 

QD2 (quadro de distribuição 02 bloco salas de aulas) 

Conduto O -
3850(50)25 min. 

I I 
63 A 

• • • 

DPS 
175V -40 KA 

H 21 2500W ar condicionado s1-14 

— 22 2500W ar condicionado 01-15 

20 A 
2.5 

— I 23 2500W ar condicionado s1-16 

2.5 
20 A 

 0(4-‘0,—• 

—I 25 1400W bloco saias de aulas 02-1 

IDA 
2.5 

26 1400W tomadas bloco salas de auloas 02-2 

10 A 
2.5 
 4 4--a 

— I 2 2400W PROJETOR02 

13A 
2.5 

Potência Instalada 
R 7920 

S 8264 

T 10000 

Total 28184 

I 
R T 

IDA 
25 

664W 24 iluminação 01-02 

20 A 
2.5 

ar condicionado s1-09 2500W 16 

20 A 

2500W 17 ar condicionado si-10 

20 A 

2500W 18 ar condicionado s1-11 

20 A 
2.5 

2500W 19 ar condicionado s1-12 

10 A 

120W 27 aaninação edema 1802 

20 A 

2500W ar condiaonado s1-13 

Verde 

PR 

O 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MW. 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QD2 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P16126 



NOTA: 

QD3 (quadro de distribuição 03 salas de aulas) 

Conduto 1/7 
3835(35)16 moi' 

I I I 
50 A )-

• • 

W1il  w'ssv... 

H 35 2500W ar comfeconado st-20 

 • 

2500W ar condicionado s1-21 

20A 
4 

10 A 

10 A 
2.5 

ikiminação externa b103 120W 28 

37 2500W ar condicionado s1-22 

20A 

4 i(4.‘•—• 

10 A 
2.5 

iluminação 51-03 864W 29 

--I 38 2500W ar condicionado 91-23 

H 39 2500W er condicionado sI-24 

— 1 3

20 A 

4 ( h o--• 

20 A 
4 

tornadas bloco salas de aulas 03-1 1400W 30 

IDA 
44, 2.5  

1.--  tomadas bloco salas de aulas 03-2 

20A• 
4 .-k . 2.5 

1400W 31 H 

2400W 

Potênca Instalada 
R 8484 
S MN 
T 8800 
Total 28/84 

PROJETOR03 

13A 

2.5 ( 1").____. 

ar condicionado s1-17 2500W 32 

20A 

 (1 2.5

.‘"--- ar condicionado s1-16 

20 A 

2500W 

1 1 I 
ar condicionado s1-19 2500W 

Verde 

) - 
• 
1.7 I 
Ir 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM2, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM2. 

<•• "'PROJETO: 
K24-rft,,

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QD3 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P 1 7,26 



NOTA: 

QD4 (quadro de distribuição 04 bloco salas de aulas) 

Conduto 87 
3870(70)35 mni.

DPS 
7 175 V- 40 KA 

2.5 
20 A 

4 2500W ar condicionado sI-32 

10 A 
25 

49 954W 

IDA 
2.5

4 .1400W tomadas bloco salas de aulas 04-1 

10 A 
2.5 

51 1400W tomadas bloco salas de aulas 04-2 

25A 10 A 
2.5 

1200W tomadas banheiros 

13A 
2.5 

2400W PROJETOR04 

28 

7360W SOMBA01 

7360W BONI8A02 

16 A 
2.5 dr 

 ‘ 3"‘tk--• 

10 A 
1.5 

Iluminação externa 61-04 120W 40 

20 A 

2500W , ar condicionado s1-25 

20A 

2500W ar condicionado s1-28 

20 A 

2500W 43 H ar condicionado 51-27 

20 A 
A-. 

' 
4 

2500W ar condicionado si-28 

20 A 
4 

2500W ar condicionado 91-29 

20 A 
4 

ar condicionado s1-30 2500W 46 

20 A 

Poktincia Instalada 
R 13481 

S 13807 

T 14907 

Total 42194 

l i J 
RS TN 

81 condickmado s1-31 2500W 7 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MINIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QD4 

, 
-5) 1 DESENHO: 

JOSENILDO HENRIQUE -;" 
DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P18126 



0D5 (quadro de distribuição administração) 

Conduto ai 114 
3616(16)16 min.

DPS 
175 V - 40 KA 

H 6

64 

67 

86 

•••••," 16A 

2600W ar condicionado adin-01 

16 A 

2600W ar condicionado adro-02 

10 A 
2.5 

165W tue pch2 

10 A 
2.5 

326W tue pc03 
• 

16A 

2600W ar condicionado 1dm03 

10 A 
2.5 

330W 

16 A 

2000W ar condicionado adm04 

10 A 
2.5 

90W tachada 

Potência Instalada 
R 5290 

S 5475 

T 5102 

Total 15867 

1 

RSTN 

10 A 
4,4„ 2.5 

420W dominaçáo externa central01 

10 A 
2.5 

420W il nação astenia centra102 

10 A 
2.5 

495W dominação externa a.r01 

10 A 
2.5 

330W dominação externa ar03 

10 A 

1300W 7 tomada bloco adm01-1 

10 A 
2.5 

622W 

10 A 
2.5 

tomadas adm02 800W 

10 A 
2.5 

165W 60 tua pc01 

Verde 

,71 
r -s 

ft, 

CONDUTORES FORAM 
SUPORTAR AS 
PORÉM, EM 

VALORES 
MAIOR COMODIDADE 

CASOS, DISJUNTORES 
TERMINAIS 

DE 1,5MM2, 
DE FORÇA DISJUNTORES 

DE 2,5MM2. 

NOTA 

OS DISJUNTORES E 
DIMENSIONADOS PARA 
NOMINAIS DE PROJETO 
OS MESMOS NÃO ATIGEM 
MERCADO PARA UMA 
SER UTILIZADOS NESSES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS 
DE 16A E CONDUTORES 
CIRCUITOS TERMINAIS 
20A E CONDUTORES 

CORRENTES 
ALGUNS CASOS 
USUAIS DE 

DEVERÃO 

DE ILUMINAÇÃO 
E PARA 

DE 

R ETO: 

EXECUÇÃO: 

DO MUNICIPIO DE DA ESCOLA 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO 
PEREIRO-CE 

CLIENTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QD5 

DESENHO: 
- JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 

P1 9 /26 
DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 



O _ 40
NOTA: 

QD6 (quadro de distribuição laboratórios) 

Conduto 61 114" 
3416(16)16 min.

1 I 
32 A )-

• 

DPS 
175 V - 401(A 

20 A 
2.5 

73 2600W ar condicionado 1ab02 

20A 
2.5 

74 2600W ar condicionado 1a503 

20 A 
2.5 

7 2600W ar condicionado lab01-02 

10 A 
2.5 

1200W PROJETOR06 

~Roda Instalada 
R 5200 

S 4900 

T 4520 

Total 14620 

10 A 
1-, 2.5 

 4,  

10 A 
2.5 

tomadas 1ab03 1100W 

10 A 

10 A 
2.5 

tomadas lab01 700W 

tomadas tab02 900W o 

Ruminação lab 720W 71 

R STN 

ar condicionado lab01 2600W 

Verde 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MINIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

,) 
ÉP.,X171i i 

WOJETO: 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QD6 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P20/26 

; 



• NOTA: 

007 (quadro de distribuição auditório) 

Conduto 01 1/2" 
3#35(35)16 mm 

f ?5sSV - 40 KA 

10 

12 

1200W 

4000W 

tomadas banheiro 

25 A 
10 

ponto de ar condicionado auditório 
e-

4000 W  ponto de ar condicionado auditório 

4000 W ponto de ar condicionado auditório 

120W EMERGENCIA 

Potência instalada 
R 5728 

S 5722 

T 8000 

Total 19450 

2.5 

RSTN 

10A 25A 
2.5 

iluminação auditono0 522W 

10A 

è 

25A 
2.5 

iluminação auditor1o02 158W 77 

10A 25A 
2.5 

iluminação banheiros 50W 78 

25 A 
10 

ponto de ar condicionado auditorio 4000W A H 

10 A 
2.5 

tomadas auditório 1400W 

Veide 

--p 
kN . 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MiNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM2, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MAP. 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QD7 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P21126 



NOTA: 

QD8 (quadro de distribuição refeitório) 

Conduto 03/4" 
346(6)6 mrn.

16

DPS 
175V -40 KA 

25 A 

85 1 2485W 1 tomadas ,e02 

18 A 
4 

10 A 
1.5 

25 A 

-r 2100W 

180W 

tomadas re01 

EXAUSTOR01 

2.5 

10 A 
1.5 

iluminação re01 300W 7 

1A 
2.5  

  a-a 

10 A 
2.5 

uminagão re02 300W 

Potência Instalada IN) 
R 2485 

2100 
1440 

Total 8025 

IDA 
2.5 

iluminação re03 310W 81 

N O A 
2.5 

maq Lay 280W 

S N 

25080 

Vente 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MW. 

EXECUÇÃO; 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
MULTIFILAR QD8 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 

P 2 2/26 



NOTA: 

uadro de 01 
Ckeudo Deatekullq Esquema Método 

de inst 
V 

rvi 
Iliminado ty0 Tomadas (VIA Pot total. 

OJA7 
Pot tola. 

(77/ 

Fases Pot - R 
(W) 

Pot - S 

0110 

Pot -1 

7153 

FCT FCA In 
(AI 

Seção 
)74m2I 

k 

141 

DM 

1A/ 

:IV parc 

715) 

dV Mal 

r114 

Maks 

10 30 36 55 100 600 2500 3600 

1 PROJETOROI F.N.T 13 220V 4 2667 2400 6 2400 100 0.50 12.1 25 29.0 120 075 0.75 Ok 

2 tomelles bloco salas de aulas 01 1 F•44r2 131 226V 14 1556 1400 T 1400 1.00 0.50 8.0 2.5 24.0 10.0 051 051 Ok 

4 ¡Lesmai* externa 191.1 F.N BI 220V s 150 150 T 150 100 200 0.7 1.5 175 10.0 011 011 Ok 

5 ilaninaião edema 1901-2 Fr-N 01 220V e 180 180 T 180 100 aos 1.3 1.5 175 10.0 0.56 0.58 Ok 

7 as ação 51-01 F.-R 61 220V 5 4 24 1130 1034 R 1034 500 0.50 8.1 2.5 24.0 10.0 055 0.55 Ok 

aa 2 80 72 R 72 0.50 44 2.5 240 Ok 

ab 2 20 20 R 20 0.50 4.5 2.5 24.0 Ok 

ac 2 60 60 R 60 0.50 58 2.5 24.0 Ok 

01 2 60 60 R Ga 0.50 5.3 2.5 24.0 Ok 
2 20 20 R 20 0.50 4.7 2.5 24.0 011 

04 2 130 72 R 72 0.50 36 25 260 Ok 

.8 2 50 72 R 72 0.50 26 2.5 24.0 Ok 
ah 2 60 72 R 72 0.50 15 2.5 24.0 Ok 
• 2 lã 72 R 72 550 07 22 24.0 Ok 

kr 2 130 72 R 72 057 1.9 25 24.0 Ok 
mi 2 50 72 O 72 057 12 2.5 24.0 Ok 

70 2 60 72 R 72 057 0.6 2.5 24.0 Ok 

br 2 80 72 R 72 0.50 13.1 25 24.0 Oa 
ca 2 80 72 R 72 0.50 7.4 2.5 24.0 051

cb 2 80 72 R 72 0_50 6.6 2.5 24.0 Ok 
i 1 10 10 R 10 0.50 5.9 2.5 24.0 Ok 

2 90 72 R 72 0.50 2.2 2.5 240 Ok 

8 ar conacionado s1-03 FMMT 131 220V 1 2778 2500 T 2500 180 0.57 222 4 32.0 20.0 0.48 0.48 Ok 

9 sír condicionado s1-01 F.N.T BI 220V 1 2778 2500 R 2500 1.00 052 2/2 4 320 13.0 1.02 1.02 Ok 
10 ar m5~ 51-02 FMMT E11 220V 1 2778 2500 T 2500 1.00 0.57 22.2 15 24.0 20.0 1.09 1.09 Ok 

11 ar conadonado 51-04 F.N.T 131 226V 1 2778 2500 S 2500 1.00 0.50 25.3 4 32.0 20.0 0.50 0.50 Ok 

12 ar coadkionado 1165 FMMT 131 220V I 2778 2500 T 2500 100 0.50 25.3 4 32.0 20.0 0.68 0.613 Ok 

19 acondicionado 5106 F01487 131 220V 1 7778 2500 5 2500 100 0.50 25.3 4 32.0 72/.0 1.05 105 Ok 

14 ar conckemaki 51-07 8444.7 151 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 0.50 36.4 6 41.0 20.0 117 1.17 Ok 
15 ar conclamado 51-08 FMMT 131 220V I 2778 2500 R 2500 1.00 0.50 25.3 4 32.0 20.0 156 1.58 Ok 
113 lkuninação edema .02 F.71 81 220V 5 275 275 T 275 1.00 0.65 1.9 1.5 17.5 100 1.24 1.24 Ok 

67 tomadas bloco salas de aulas 01-2 F.N.T 01 229V 14 1556 1400 O 1100 1.02 0.50 14_1 2.5 24.0 100 1.04 1.04 Ok 

50 tomadas banheiro F4002 BI 220V 2 1333 1200 5 1200 1.00 0.50 12.1 2.5 24.0 100 1.42 142 Ok 
TOTAL 5 15 24 5 28 6 7 I 32291 291390+0.7 9634 10000 9505 

ro de Co 002 
C80080 Descrição Esquema Método 

de kat 
V 

741 

fkankiasio (Vã TomadasS70 
100 600 2500 

P8110004, 
[VAI 

P001058. 

In 

Fases Pot -8 

0151 

Pot - S 

09/1

Pot. - T 

093 

FCT FCA In' 
441 

Seção 
(mr.323 

10 
(A) 

DM 
Vil 

dV pare 

NI 

8/ 50504 

0 0

&atm 
30 36 

2 P8tOJE1'01402 F+N+7 D 220V 4 21357 2400 5 2400 580 0.54 11.2 2.5 29.0 13.0 0.643 0.66 Ok 

18 rir condicionado 01-09 7.13.2 131 220V 1 2778 2500 T 2500 1 00 0.54 23.4 2.5 240 20.0 2.40 2.46 Ok 

17 aroondsmnado 51-10 F.14.7 BI 220V 1 2779 2500 T 2500 500 0.54 23.4 2.5 240 20.0 1.91 101 Ok 

18 ir condicionado 9-11 F.74.7 81 220V 1 2778 2500 5 2500 500 0.54 23.4 2.5 248 20.0 1.65 1.65 018 

19 ar condicionado s1-12 F.71.7 BI 220V 1 2778 2500 T 2500 100 0.54 23.4 2.5 24.0 20.0 1.013 109 Ok 

20 ar condicionado 81-13 F.N.T BI 220V I 2778 2500 5 2530 100 0.54 23.4 4 32.0 20.0 0.68 0.68 Ok 

21 ar panam:siado 9-14 F.11.2 131 22055 I 2778 2500 T 2500 100 0.54 29.4 4 32.0 20.0 503 103 Ok 

22 ar comficionado 51-15 F.N.T 01 228V I 2778 2500 R 2500 1_00 0.54 23.4 2.5 24.0 20.0 184 1.94 Ok 

23 ar coridirrankla 51-16 Fele. T BI 220V 1 2778 2500 R 2500 100 0.54 23.4 2.5 2413 5010 2.51 2.51 Ok 

24 liierakmok 51-02 F.N BI 22055 24 960 864 S 864 1.00 0.54 4.0 2.5 24.0 100 327 027 011 

g 2 ao 72 S 72 0_54 2.0 2.5 24.0 Ok 

á 2 80 72 S 72 054 4.0 as 260 Ok 

man 2 50 72 S 72 0.54 20 25 246 Ok 

an 2 80 72 S 72 0.54 4.0 2.5 240 Ok 

av 2 ao 72 5 72 0.54 1.3, 2.5 24.0 Ok 
ar 2 80 72 5 72 0.54 07 25 24.0 Ok 
ba 2 60 72 5 72 0550 3.4 25 240 Ok 

3147 2 80 72 5 72 0.54 2.7 25 24.0 06 
bc 2 ao 72 S 72 0.54 12 25 24.0 Ok 

bd 2 80 72 5 72 0.54 0.7 2.5 24.0 Ok 
. 2 ao 72 S 72 0.54 3.4 2.5 24.0 Ok 

da 2 50 72 S 72 eu 27 25 24.0 041

25 bloco salas de aulas 02-1 F.7442 01 220V 14 1555 1400 R 1400 100 0.54 13.1 2.5 24.0 10.0 0.61 0.61 Ok 

26 tomaram bloco Mas de aulom 012 F.74.2 131 220V 14 1558 1400 R 1451 1.00 0.54 13.1 25 24.0 10.0 0.78 028 oit 

27 IlhafiraçâorMIMM 6/02 F073 Ot 220V 4 120 120 R 120 1.00 500 0.5 11 17.5 10.0 0.06 0.06- Ok 

TOTAL 4 28 4 824 250410 26184 R+S.2 7920 8264 10000 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 

DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 

NOMINAIS DE PROJETO PORÉM, EM ALGUNS CASOS 

OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 

MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 

SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 

MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 

DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 

20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 

CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
QUADRO DE CARGAS - QD1/QD2 

DESENHO' 

JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 

P23/26 
DATA: 

26/08/2018 

ESCALA: 

1/100 
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• 

uadro de Carcios 1005 
Circuita Descrição Esquenta Método 

de inst 
V 

iVi 
O k $ 4 vo3,14 Toreader0 

100 165 2600 
Pot. tori 

(VAI 
Pat total. 

091 

Fases Pot - R 

DAI 

Pot - S 

(kk1 

Pot - 7 

DM 

FCT FCA In' 

14.7 

Seção 

100621 

la 

14( 

Diej 

1AI 

dV pare 

4%1 

dV total 

i%) 

Status 

10 30 36 55 
52 currenadro eram. carra10) FOI 91 220V 14 420 420 S 420 100 0.52 3.7 2.5 245 10.0 0.35 0.36 Ok 

53 ikeilnaçáo germ. cenes102 FeN B1 220V 14 420 420 7 420 100 052 37 25 24.0 10.0 0.39 0.39 Ok 

54 95rrena010 scrma 601 Foto BI 220V 9 495 495 S 495 1_00 0.54 3.9 2.5 24.0 mo 061 0.61 Ok 

56 terninagki serrn5.03 Fr 01 220V 5 330 330 T 330 IDO 0.52 2.6 25 24.0 10.0 0.27 027 Ok 

57 tomada bloco 04~1-1 FeNeT 01 220V 13 1444 1900 S 1300 1.00 050 12.1 2.5 24.0 100 0.99 099 Ok 

54 linnenaçáo 011n Fiei 01 220V 1 17 800 622 T 622 100 050 63 2.5 24.0 10.0 040 0.40 010 
a2 I 10 10 T 10 0.50 6.3 25 24.0 Ok 
e3 1 40 36 T 36 0.50 3.3 25 24.0 Ok 

em 2 ao 72 7 72 0.50 15 25 24.0 Ok 

00 2 NO 72 7 72 0.50 2.9 2.5 24.0 Ok 

ce 2 ao 72 T 72 0.50 4.0 2.5 24.5 Ok 

ar 2 95 72 T 72 0.50 5.5 2.5 24.0 Ok 

as 2 ao 72 T 72 0.50 62 2.5 24.0 Ok 

ai 2 80 72 T 72 0.50 47 2.5 24.0 Ok 

mi 2 80 72 7 72 0.50 22 25 24.0 0. 
... 2 80 72 7 72 0.50 0.7 2.5 300 Ok 

59 tomadas adrn02 Feble7 01 220V 13 889 800 7 BOO 1 00 LI 50 67 2.5 340 10.0 0.19 0.19 Ok 

00 toe pai FeeleT 91 228V I 206 165 S 1135 1(10 0.50 19 2.5 240 10.0 0.23 0.23 Ok 

81 r condicionado a401-01 Fetie7 01 22070 1 2889 2600 S 2600 1 00 0.50 26.3 4 320 16.0 172 372 Ok 

62 ar condicionado adrn-02 FeNeT 131 220V 1 2889 2600 T 2600 1 00 0.50 26.3 4 320 160 934 134 Ok 

63 700p002 F44.7 61 730V 1 206 165 S 165 1.00 0.50 10 2.5 24.0 10.0 0.16 0.16 Ok 

84 tue ;015 FeriT BI 220V 2 412 330 T 330 1.00 0.50 1.9 2.5 24.0 10.0 0.10 0.10 Ok 

65 ar condicionado 440,03 FeN+T BI 220V 1 2889 7970 R 2600 1.00 0.50 26.3 4 92.0 16.0 0.72 0.72 Ok 

05 100p381 FetileT 131 220V 2 412 330 S 330 1.00 0.50 3.8 2.5 24.0 10.0 0.12 0.12 Ok 

67 ar condicionado adm04 60+77 131 226V 1 21389 21150 R MOO 1.110 0.50 26.3 4 33_77 16.0 041 0.41 Ok 

86 fachada Feel 81 220V 3 90 90 R 90 1.00 0.52 0.8 2.5 24.0 10.0 018 016 Ok 

TOTAL 1 31 17 15 21 6 4 17571 15967600+7 5290 5475 5102 

uadro de Caras IQD6 
Circuito Descrição &inuma Melado 

de Mr. 
V 

071 
Inesma0110 ((1 Tomailas.061 

100 600 2600 
Pot total. 

DiA) 
P061004. 

070 

Fases Pr. - R 

MO 

Pot -0 

1W1 

P06- T 

DM 

FCT FCA In.

IA/ 

Seção 

65609 

1c 

(A) 

Disj 

(0) 

dV para 

CA/ 

dV total 

1%) 

Status 
36 

5 PRO3000R06 F4407" D 22070 2 1333 1200 7 1200 1 00 057 10.15 2.5 29.0 10.0 0.38 036 Ok 

68 tomadas 1ab03 F.N..1 01 220V 5 1 1222 1100 5 11 00 1 00 0.57 57 2.5 240 10.0 0.33 0.33 Ok 

69 tomadas 4901 F.N.T 131 220V 7 778 700 S 700 1 DO 0.65 54 2.5 24.0 10 O 0.31 033 Ok 

70 tornadas lab02 F.N.T 01 220V 5 556 500 5 500 100 057 14 25 24.0 100 0.26 0.26 Ok 

71 ilunierçin 186 FM 01 220V 20 800 720 7 720 100 057 32 2.5 24.0 10.0 015 0.15 Ok 

em 3 120 108 7 100 0.65 28 25 24.0 Ok 

ri 2 ao 72 7 72 051 0.6 25 24.0 Ok 

co 2 90 12 T 72 0.57 2.8 2,5 24.0 Ok 

cl 2 ao 72 7 72 0.57 3.2 2.5 24.0 Ok 

09 2 ao 72 7 72 000 1.3 2.5 24.0 011 
oh 2 so 72 7 72 0.57 1.9 25 240 Ok 
O a 120 108 T 108 0.135 2.0 2.5 24.0 Ok 

72 ar concheionado lab01 Feli+T 01 220V 1 2889 2600 7 2600 1.00 0.85 202 25 24.0 20.0 172 172 Ok 

73 ar condicionado t4602 Fiele7 01 220V 1 2989 2000 5 ZOO 1.00 0.97 230 25 24.0 20.0 145 745 Ok 
74 ar condicionado 74603 F0.407 01 220V 1 2969 2600 R 2900 1.00 0.57 23.0 25 24.0 20.0 060 0.112 Ok 
75 ar orrezionado bib01-02 FeNeT 61 220V 1 2889 2800 R 2600 1.00 005 202 2.5 24.0 20.0 1.46 1.46 Ok 

TOTAL 20 17 3 4 16244 14620 ReSeT 5200 4900 4520 

412_ 

NOTA: 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO. PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MÍNIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM0, E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM2. 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
QUADRO DE CARGAS - QD5/QD6 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

26/08/2018 

ESCALA. 
1/100 

FOLHA 



NOTA 

uadro de Ca roas QD1 
Circuito Descrição Esquema Método 

de inst 
V 

IlM 
lloimmedo 

36 
Mi) 

40 
TomadariBM 

100 000 4000 
Pot total 

N41 
Pot total. 

MA 

Fases Pot. - R 

P80 

Pot - S 

rite 

Pot - T 

NO 

FCT FCA In' 

bk1 

Seção 

ImPai 

ic 

i.4i 

Dia, 

PM 

dV parc 

1.4 I' 

dV total 

t333 

Stat. 
10 30 

1A ponto de ar condonado auditono F+0+7 61 220V 1 4444 4000 T 4000 100 056 40.4 10 570 25.0 0.83 0.83- Ok 

EIXERGENCLA F+N 01 220V 3 120 120 R 120 100 0.50 11 2.5 24.0 10.0 0.04 0.04 Ok 

8 tomadas auditório F+N+T 131 220V 14 1556 1400 R 1400 IDO 050 ¶41 2.5 24.0 100 0.87 0.87 Ok 
0 tomadas banheiro F+N+T 51 220V 2 1333 1200 S 1200 1.00 000 121 2.5 24.0 10.0 1.53 153 Ok 

12 ponto de ar condicionado auditório F+N+T BI 2200 I 4444 4000 S 4000 143 0.50 40.4 10. 57.0 25.0 0.65 oss Ok 
13 ponk, de ar condicionado ourinDrlo F+14+T 61 220V 1 4444 4000 T 4000 1.00 0.50 40.4 10 57.0 25.0 047 0.47 Ok 

14 p800 00 ar oundiconnado auditório F+N+T 131 220V 1 4444 4000 R 4000 100 0.50 40.4 10 57.0 25.0 028 0.28 Ok 
76 ihrinenamlo midnuto01 F•N 61 220V 3 12 570 522 S 522 1.00 1350 52 2.5 24.0 10.0 0.31 0.31 06 

co 3 120 108 $ 108 0.50 4.4 2.5 24.0 Ok 
sm 3 120 108 S 108 0.50 3.3 25 24.0 04 

cx 3 120 106 S 108 0.50 1_2 25 24.0 Ok 

M1 3 120 108 S 108 0.50 11 2.5 24.0 Ok 

dc 3 oo 90 O PO 0.50 5.2 2.5 24.0 Ok 

77 Ilun~00 0.51.3502 FR4 81 220V 5 3 110 1.53 R 158 1.00 0.50 1.5 2.5 24.0 10.0 019 0.19 Ok 
o, 1 10 10 R 10 0.50 1.5 25 24.0 Ok 
n 4 40 40 R 40 0.50 1.5 75 24.0 Ok 

o 3 120 108 R 108 0.50 11 2.5 24.0 Ok 

78 44,om43103 01. 8. 0. 8 F•N 81 220V 5 50 50 R 50 100 0.50 0.5 2.5 24.0 100 006 0113 Ok 

de 1 10 10 R 10 aso 0.5 2.5 240 Ok 

P 2 20 20 R ao 0.50 0.2 2.5 24.0 Ok 

O 2 zo 20 R 20 0.50 0.4 2.5 24.0 Ok 

TOTAL 10 3 15 3 14 2 4 21577 19450 R+0+1' 5728 5722 8000 

Quadro de Caroa (QDS 
ChSlib] Desaição Esquema Método 

de inst 
V 

rol 
Iffl48408.1W1 Tomadas 1168 Pot total 

priki 
Pot total. 

0150 

Fases Pot - R 

080 

Pot - S 

POR 

Pot -7 

B.O 

FCT FCA In' 

(40 

Seção Ic 

040 

Disj 

TN 

dV polo 
t94 

40 (008 

(94 

&Mus 
10 30 100 185 250 HO 600 900 

8 EXAUSTOROI 3F+N+T BI 380 / 220 V 0 O R3.7. 100 057 0.0 
.(0021.... 

2.5 210 10.0 Ok 

79 11~10 real F+N BI 220V 10 300 300 T 300 1.00 060 11 15 175 10.0 0.22 0.22 Ok 

00 114.1riPplio mal F+N 01 220V 10 300 300 T 300 1.00 0.80 1.7 15 17.5 10.0 0.24 524 Ok 

61 ~eme mis F+N 131 220V 7 ft 310 310 T 310 1.00 0.57 2.5 25 24.0 10.0 0.14 0.14 Ok 

O 2 so 60 T so 0.57 1.4 2.5 24.0 Ok 

Ok 2 60 60 T ao 0.57 0.9 2.5 24.0 Ok 

4 2 20 20 T 20 057 0.4 2.5 24.0 Ok 
0,, 2 60 60 T 50 0.57 1.8 2.5 24.0 Ok 

2 20 20 T 111 0.57 2.0 2.5 24.0 01c 

s 2 80 60 T 80 0.57 2.5 2.5 24.0 Ok 

t 1 10 10 7 10 0.57 0.2 2.5 24.0 Ok 

O 1 10 10 T 10 0.57 0.2 2.5 24.0 Ok 
v 1 10 10 T 10 057 0.1 2.5 24.0 Ok 

132 magt lax F+N+7 131 220V 1 350 280 7 280 1.00 0.57 2.13 2.5 24.0 10.0 0.23 023 Ok 

83 tornadas Mi F+N•T 01 220V 3 3 2333 2100 5 2100 1.00 0.57 18. 13 2.5 24.0 13.0 128 126 Ok 

84 hamar F+81.7 01 220V 1 312 250 7 250 1.00 0.57 2.5 2.5 24.0 10.0 0.08 0.013 Ok 

55 tomadas re02 F+N+7 01 220V 2 1 2 1 2995 2485 R 1485 100 0.57 23.9 4 32.0 160 0.51 0.51 Ok 
TOTAL 7 28 5 1 1 1 5 1 6901 6025 0+.801 2485 2100 1440 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO. PORÉM, EM ALGUNS CASOS 
OS MESMOS NÃO ATIGEM VALORES USUAIS DE 
MERCADO PARA UMA MAIOR COMODIDADE DEVERÃO 
SER UTILIZADOS NESSES CASOS, DISJUNTORES 
MINIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAÇÃO 
DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES DE 
20A E CONDUTORES DE 2,5MM6. 

ROJETO: 

EXECUÇÃO! 

• 

PROJETO. 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 

DE 

OBRA: 

PEREIRO/CE 

PEREIRO 

ENDEREÇO DA 

BAIRRO ESTREITO, 

ASSUNTO: 
QUADRO DE CARGAS - QD7/QD8 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 

P26/26 
DATA: 
26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 



Lista de Materiais 
 1 

2 a 

.exiskame. prielzetitillota 

3/4" 
Lova PVC rosca 
1.
1 17 
1 1/4' 
2.1/7 
3/4" 

Luva aço gelvart pesado 
2.17 

1 pç 
1 pç 

2 pç 
1 pç 

81 pç 
3361" 

27 pç 
16 pç 
74 p0 
22 pç 
1 pç 

82 pç 

1" 
Atiewerma wo geri 

Ainda de presalto gabam. 
1/4' 
Bucha de ralam 
54 
56 
58 
Ftie eolwte ~mio 
20m 
7061000 5085 galvan. cab. panela 
2.8.25i000 arabatarreohante 
4.3932rnm autoataTechantis 
4.8s45nen aratoetarrachants 
6,3x5Or10n aratitaterracharágo 

4 pç 

51,0 
2243 pç 

62 pç 

1 pç 

51,0 
2239 pç 

'P6 
62 Pç 

2180 4001,01.0 ~ui 
XLPE - 0.13/1kV (na. Poma Voltai/me Ecoem) 

185 mne - Azul dam 3,301n 
165 no? - Manam 3.30., 
185 mita - Preto 3.300, 
185 rem' - Vermelho 3.30,,, 
95 moa - Verdearnarelo 3,30m 
Isol.HEPR - anch.PVC - 0.6/1kV (rei PireNt [palmas Ecoati) 
185 mm.- Azul dam 10.30n, 
185 ~t'- Mamem 10.300 
185 nen/ - Preto 1032n, 
185 tnna Vermelto 1030,,, 
95 noz' - Verde-arnarelo 10.9544 
1044.7110 - 4501750V (rel. Pin* Pres& [copio BWF Flezeml) 
1.5 em& - 82.2 856 514.00 
1.5 rem' - Marrom 13000,,, 
1.5,,.,,- Verrneto 485,20,,, 
16 mor. - Azul dam 9285,11 
16 moa - Mamam 9195n, 
16nena -1,1.40 92950, 
16 mor,  Verdemmarelo .00n,238
16 mnf - Vennelho 02.85,,, 
2.5 nen. - Azul claro 3213/3.70 rn 
23 mita - Marrom 934.50., 

mne - (tubo 130721.. 
2.5 mn.0 - Preto 130521n. 
2.2000'. Verde-arnarelo 941213 no 
2,5 000'.V0,1118110 1059.10,,. 
25010' - Verde-ernarelo 177.30.. 
35 nere Aztá claro 147 10 ni 
35 ntin' - Marrom 147,100, 
35 - Preto 141.000, 
35 mm.  Varde-araendo 102.10 ou 
35 nen.- Vemieho 14710 
40.57-49,481000 495.950, 
4 nen,  - ~Tont 195000, 
4 noz,  Preto 157.95., 
4 000'. 06403400610 337 1010 
4 min,  Manolho 195.600, 
son,n,'-A.8185o 177200, 
50 nen/ - Marrom 157.200, 
50 nert/ - Preto 17120n, 
50 trot. - Vermelho 15739,,, 
6 mirre - And clwo 32.70.0 
60011'- Marrom 92700 
6 nen' - Preto 9.600, 
6 nard - Verde-mando 3270 m 
6000'- Vermelho SOO m 
70 nina- Mut clero 102.10101 
70 °ma- Marrem 1(0.100. 
70 nen,  - Preto 1801010 
to me- -Veraneio 10210m 

de damenetn whbad,
Aço pelada Brum) 
500z405r150 006 191" 

'Depor/No de Pruteçan 
Dwuntor Unipolor Tortometme,c -00008 DIN 
1G A 43 pç 
13A 285 
164, 5 pç 
204 3585 
Disjunto, tripoler tennornagnético (380 V/220 V) -0144 
10A-4.5 kA 185 
104-4.506 285 
32A-4.506 485 
50 A - 4.5 kA 485 
83 - 4.5 kA 4 06
80 A-4.5 trA 285 
Dejunlor tapetar tremonsignélioo -no,,,.. DIN 
10 A 1 pç 
13A 470 
16 A 270 
3X/A 1 pç 
DIshertor unipoler ternewhatintacce (22011(127 V) -0(44 
10A -51A 1 pç 
DIstuntor urapolar lennomagnético (380 V/2201/2- DIN 
10 A- 4.5kA 370 
25 A - 4.5 kA 4 pç 
Depositem de "Mação conta surto 
1759-400A 3670 

InenuPlor batotar DR 0~8/neu50 - o 313m70 .0144 
25 A 1100 

Eletr.:kat PVC anoto, 
Braçadeira PVC encabe 
1' 2870 

22270344 
Braçada-e/18~n. tipo cunha 

253(.ç 
3/4" 1281(ç 
Eletroduto, vara 3.13e0 

385.40.n 
3M.  1721.20 m 

Eleessluto PVC nexival 
Eletr.:kW lave 
3M" 267,700, 

Etebtedrab PVC roem 
13~ gallaen. trpo cunha 
1" 
11/? 
11l4 
7 
217 
3M" 

Eletrodeno. vara 3.05n 

11/? 
1144' 

2.1/2' 
3/4' 

2270 
44 pç 

250 pç 
71 pç 
7085 
985 

6270 

2800 m 
40300, 

282.50 nt 
7300,0 
7160,0 
7.700, 

84 40 en 
Fio 00,6185 5864 ( 

501 PVC -45011500 (83. Inblac Intim-anil ~chama) 
10 nal,' - Azul dam 88.00 

0,70,6 
19.70.. 
37.20.. 
397001 

255.90 m 
20790,,, 
481001 

12640,6 
p80ol".10 ernimaramt 

Meca akáSnanar - Oollmoomo 
Ebihmet./37mbele 540851.1500.l 00,6 

lltinwslit de I F/1 
PARA,
(.4,0 1085 P44420 
LED 30W P24420 
LED 38 OW P84420 
LED 56W P44420 
LED RE366W PAR20 

aládanel a, andada ouviu, 
~MB quadrada aço palvararada 
Fun, 50180,00 

Cata Inspeção de ~monto 
220:200s4COrnm 
Haste de aterneneran aço/cobre 
044506,5 comprimento 2,4m 
501.901 040.,.  600V 
Pularam vidrada 

Qu•dro dist" ume powda - embutir 

32K 

sapo 
14070 
20 pç 
9 pç 

185 

170 

175 

Sart 511 disj gana. compacto -0$ (Ref. 1Aoretori) 
Cap. 1588) unte - In bafo 1004 11,6
Cap. 21 diet. unte. - In bem 100 A 470 
Cap. 29 6ne. unep. - In hen 100 A 2 pç 
Doo Inf.. Mar mral -0444(6.4 ilocatori) 
Cao 12 quk uno - In bort ZZd, 170 

• 
Cont 85 .3.10.06940 

Etitsoueldra Elétrico - imiteractti Chiado dist" cem. "meai - eatirtipm-
204 

Intenuptor simples 1 tecla 1785 
Ban tra . dei geral compacto - UL (Rol Mond") 
Co, 159..t mep - In men 100 A • pç 

Interruptor ainIpluc - 2 teclas 1185 Transformador 
Interruptor amoles - 3 ludas 1085 Transformador 
Placa p41 Unção 255 pç !maldormido, de terisels 14,6 
Placa pl 1 função reclanda 275 
71058 p/ 2 funó es 05019/93400 10,6348300 17Ç 
0/70158 
Inmrnahm 2 iodas somptes sepanolas 1 pç 
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2PvT 10A 21575 
Tornada hexagonal (NBR 14136) 2P.5 20A 4075 

1 

o 

NOTA 

OS DISJUNTORES E CONDUTORES FORAM 
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CORRENTES 
NOMINAIS DE PROJETO PORÉM, PARA UMA MAIOR 
COMODIDADE DEVERÃO SER UTILIZADOS 
DISJUNTORES MINIMOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
DE ILUMINAÇÃO DE 16A E CONDUTORES DE 1,5MM', E 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS DE FORÇA DISJUNTORES 
DE 20A E CONDUTORES DE 2,5MM'. 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ• 07 570.518/0001-00 

ENDEREÇO DA OBRA: 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 
LISTA DE MATERIAIS 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

26/08/2018 

ESCALA: 
1/100 

FOLHA 



ÁREA PROTEGIDA 
PELO SPDA 

e 

NOTASt 

5 - N200 O TRADm onwag DOR 7710.0•00 tta oaccrows meonroces. 

2. - ORROCONc, oRdo+ TER O DRS CUTOCO R111241, FORMICO COO. 

- *o orK NO1 ACONNffleáND ENDO•on0 NESTWORT.• 
Darentspo cal DÁ CoNICMDO. 

TOOU. TODO AR ROMS WARM lat colianor. COR COMPORM 
- N.N., nu cy-rtNi fl 

- Pereet INSULADI0 DITRODON ORM PC NON SuRe. 0.1C 
ablauCT DocT mo. DROR 101 Orno. wuRrrOCNO Ravan. Nua 

- o 201. mamara mão couRil N Nocricob ONANRODD allecoN, 
1111.022 TODO COT MORD À SOER .710. 

- IND1 DURO. COR41,411 .171.07 TON.. 

a - PM. DITNuTOB CORO 01 MOITIIDES VOE IITIUTÉS COUNS 01 /01 02.Ra. 

LEGENDA 

W)" 
0,1, 1oR NENED eaTEDDRDO & W.O. DE rAlakom. 

LINE OC CCRRE - 3DNNIT 011111100 Na COROO& 

CONDUTOR OC 0150.11 

• 54111I CO ATERRANDOO EM CORO ORO COPPERM10 •55/5,2,50.n 

H...TE DE ATERRNINORD ER CORRE TEMO 00.F9.11D 

cAnu DE nem.. 

uas CDEft Pa/ - SONne DRIDTDO 060. 

.0 07 70,70 SPO1 WEL O_ 

1\ O APti df.) 
EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO DE SPDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
PEREIRO-CE 

CLIENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.5705I8€001-O0 

ENDEREÇO DA OBRA. 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO-
SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO. 
GAIOLA DE FARADAY 
DESENHO. 
JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 
DATA. 
24/082018 P01/02 
ESCALA. 
1/150 



 • NOTAS.

DETALHE 07 

IML 

DETALHE 08 

GLINLEE 5 
DESEJE DE 937. 73.21.7710E 
ERRE moo, um,' O, 

EIEELE:E_=—LE 
CC.. 021000 E MEIE 

DE MEIE PEOPPENTO 
123.. 

DF.) IAS - VI 
M.ME •1011100NIE 
DD LEO CE NIENWED113 

SEN 60.44 

- IA
term.. Z SOLDE 

DE .5. DE A7011.70170 
5Eld MOLE 

I - 7000 O 157.9.• NENÉM 9,È 01071,00 CONZenaE5 •17.0•011•005. 

- D5 031.101E5 DEN. SP O EN5 12.700 PO557EL F000.00 ADOCEN 
NE 

1 - ESE t. NOR PELO ENCONDIO REIRMSUEL 
CONSIDDDE OEN Da ED.E.E. 

• - OfrEELC•11 N.TAS N.-Muar COSM.^ 07.• CONENT3 
- ail., .0 ~DEa PD., 

- AME E •077•8770 E aussiNDEJE IENNE DEVE SuIl•kik 1.0
0.70.70. GD M•1 07,7171 SER LFERNOR 1••••710•20 INSONEW MN. 

E - OfliffiOINEID r.I0 G.DE E PREEC70 70..../1705 011111CON/ 
ELENCE MIMO 0.15 EDNIC.76 E 50. PPOIEMOS 

- DMA ROD. RUIM 

- ps DENUICS 5.6 DE f6v.756. MIE MELES M.E 01/02 E 02/7E. 

LEGENDA 

MOAM CAPTE MED OMR.= A WIEN CE rEMEN.1 

CEEI DE COBRE Ru 11.5r0.00 NE COBERTA 

\ 
CONDYLENE DE DESCÉDE 

• .5. E /7015.EPED 0.1 COE. CO.E.E1D 

® MEIE DE ElEAR.E120 DY DONE 1170 EOINERINED 1E/8,4. 

Cáv.a 1~10. 

opilo co moto - nianso so isso. 

O EVO PC .00 ME MEL 717 

—.eget a , 1 11 did Á' 4 
OJETO 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO DE SPDA DA ESCOLA 
PEREIRO-CE 

MUNICIPAL DE 

CUENTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 
CNPJ: 07.570.518 01-00 

ENDEREÇO DA OBRA. 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 

ASSUNTO: 

c.: SUO SISTEMA DE ATERRAMENTO - DETALFES 

-. 
o 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 
DATA: 

e 's 

24/08/2018 P 0 2/02 
ESCALA: 
1/125 



\\\ 

300/10 N1 
x-6.030116 
Y -31459519 

\\ 

300/10 N4CS4 
X 4,034517 
O 49.4~3a 

300/10,5141 
X 13.034595 
Y -3845007 

ffil
O MAPA DE LOCALIZAÇÃO ESTÁ 

INDICADO CONFORME A PLANTA DE 
SITUAÇÃO 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

\ 

306110113 \
X 40345135 
Y 413.458637 

( ) P 3 CN 025 130 

TI INGnero de Fdded 

 11101ede Priedrki 13,9334 

1(1)-11plentar. 
 (2)- Sulestrtulr. 

(3)-Retinar. 

(1)600/12 B3 
(l)m25 
(1)SPTR225P 
(1 )TR225CAA/ 
(1)CIT POU 

04.614101 
48.155913 

dv 

11 BI 
X 4034623 
O 41,454105 

150/9 S2 L 4,094711 _ 
Y -35,494503 

 1 Extenolo do VOO en ntsle.). 

 1 Seçllo do Condutor en AMO / 
- Cobre N4 

Natureza do Condutor Ac _ aço Cd,. 
lAN - AbeednIce 114 

- Aço Altednki 
- liga de Medres 
- Spacer 
- Cobre MultIplexado (Isolado) 
- AlunInka Nultlp/exado (dobado) 

RICO 

300/11 B2 
X 4934520 
O -313,159133 

1 
PLANTA DE SITUA ÇAO 

REPEITORIO 

BLOCO 
00.0 

VIAS DE ACESSO PARA 
PESSOAS E CAMINHOES PARA 
Eisceuzglo E merammto 

11(.000.4.4 
DEMIIA 

BLOCO MIJO 
DE 041.V1 

BLOCO IIALPS 
DE AULA 

BLOCO 341.4.1 
PE IJILA 

OBSERVAÇÕES: 
- RAMAL DE LIGAÇÃO A CRITÉRIO DA ENEL 
- NÃO HÁ RUAS ADJACENTES 
- CÓDIGO DA ESTRUTURA ENEL MAIS PRÓXIMA IDEN11FICADA:NI-6151 
- DISTANCIA DA ESTRUTURA DE MEDIÇÃO PARA A REDE MT EXISTENTE: 
141 METROS 
- MAPA DE LOCALIZAÇÃO CONFORME A PLANTA DE SITUAÇÃO 
- TODAS AS EDIFICAÇÕES APRESENTADAS DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE 
PEREIRO SÃO EMPREEDIMENTOS DO MESMO CLIENTE E SERÃO TODAS 
ATENDIDAS PELA FUTURA LIGAÇÃO DO GRUPO "A" 

(I) A 91 025 A 40 

Extenstáce do Vdo e,,nts(n). 

 I 7-'T',V,Par 
  Seçdo do Condutor en nen. 

 I Cabo 16600Ie,15401 
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— Rede de Bataa Tonta Ater 314/220V 
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El Rodovia ~sal 

Rodovia Federal (BR) 
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DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO 
LOCALIZADA SOB A ESTRUTURA DE 

MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

DISPLAN 

DETALHE CONJUNTO DE 

MEDIÇÃO COMPACTO, CAIXA 
DE MEDIÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO 

EXISTE SINAL DE TELEFONIA NO LOCAL 

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO DE SUBESTAÇÃO 225KVA 

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI24/CE Z 
CNPJ: 07.570.518/0001-00 r: o 

ENDEREÇO DA OBRA 3 
c 3 

BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE :R 

ASSUNTO: 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SIT@k.r0 PLANTA 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE 

f6;31:5° 
FOLHA 

P O 1/02
DATA: 
24/08/2018 

ESCALA: 
INDICADA 
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OJETO: 
ft 2i3/"...711

EXECUÇÃO: 

PROJETO: 
PROJETO DE SUBESTAÇÃO 225KVA 

CLIENTE: ("-:•, 
,..-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERElk 
f, CNPJ: 07.570.518/0001-00 
i-, 

O 

• s 
ENDEREÇO DA OBRA: r , 
BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE

ASSUNTO:
UNIFILAR, DETALHES, ATERRAMEMY0 

DESENHO: 
JOSENILDO HENRIQUE FOLHA 

p°2 /02 

DATA: 
24/08/2018 

ESCALA: 
INDICADA 
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ESTADO DO CEARA 

Prefeitura Municipal- á Pereiro 
Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 
Cair S r.fAD DE L • k 

2)Planilha Orçamentária Global 

71,

jo -Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Pereiro/CE - Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-0vr0 



IP ESTADO DO CEARA W 
-- -, Prefeitura Municipal de Pereiro 

hie CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 128.330,62 
1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6,00 335,03 423,61 2.541,66 
1.2 73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM m2 3.828,00 3,23 4,08 15.618,24 

SUPERFICIAL) 
1.3 41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA UN 1,00 1.317,86 1.666,30 1.666,30 

TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 
1.4 C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m2 3.340,48 4,09 5,17 17.270,28 
1.5 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 802,12 84,13 106,37 85.321,50 

1.6 00043 Próprio REGULARIZAÇÃO DE OBRA M2 3.340,48 1,40 1,77 5.912,64 
2 ESTRUTURA EM CONCRETO 284.677,17 
2.1 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 n13 34,60 204,33 258,35 8.938,91 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 

2.2 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE m3 118,78 1.835,99 2.321,42 275.738,26 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

3 SERVIÇOS EM ALVENRIA 411.309,42 
3.1 C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO m3 94,02 396,01 

FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 
2 RE;--- .,,, 

f-C,

500,71 47.076,75 

-, 
c, 

3.2 89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE m2 3.366,26 55, 
e, 

:::-P 4) 
-5 -7 

5. c. 69,89 235.267,91 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE t .7 

z 

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
, _ 
i:, _ 5" 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/29,11,,, i , Â  

t. 
..., j" 



1111 ESTADO DO CEARA ‘11, 
, Prefeitura Municipal de Pereiro ,40 , 

11111 CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BOI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
3.3 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EM ÁREA MOLADA COM m2 193,45 24,67 31,19 6.033,70 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
3.4 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDE ÁREA MOLHADA COM m3 241,34 24,67 31,19 7.527,39 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
3.5 87314 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) m3 100,98 310,08 392,06 39.590,21 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 

3.6 87287 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA m3 168,30 327,85 414,53 69.765,39 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 

3.7 93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS COM M 133,00 24,31 30,73 4.087,09 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

3.8 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE M 69,00 22,48 28,42 1.960,98 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2°16 

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANffÁRIAS 155.473,64 
4.1 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA UN 67,00 92,66 117,15 7.849,05 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAM ENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

4.2 C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 1,00 9,99 o 
'<• 

3,63 12,63 
,-, 

:5 -• 
5: 
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ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n°227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

• 

Planilha Orçamentária Sintética 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BOI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
4.3 74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM UN 6,00 

PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSA() 1/2" COM 
CANORA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

4.4 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA UN 18,00 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

4.5 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD UN 3,00 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

4.6 C1898 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC 6,00 
4.7 C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M 2 24,96 
4.8 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM UN 22,00 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

4.9 C0985 SEINFRA CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (INSTALADA) UN 5,00 

4.10 C2164 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") UN 4,00 
4.11 C2158 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 1,00 
4.12 C2166 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm UN 19,00 
4.13 C1548 SEINFRA JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) UN 6,00 
4.14 C1526 SEINFRA JOELHO 90 PVC SOLDIROSCA. D= 25mmX3/4" UN 88,00 
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439,01 

362,54 

592,47 

196,10 
223,76 
219,61,,

257,765. 

609,81' 
49,93 
75,44 

121,81 
6,92 

555,08 3.330,48 

458,39 8.251,02 

749,11 2.247,33 

247,94 
282,92 

4p277,67 

5 
3,4 3

')7 
771,04 

63,13 
95,38 

154,01 
8,74 

1.487,64 
7.061,68 
6.108,74 

1.629,15 

3.084,16 
63,13 

1.812,22 
924,06 
769,12 
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• ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BOI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
4.15 C2630 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D=110mm(4 M 205,01 81,59 103,16 21.148,83 

4.17 C2627 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXOES D= 40mm (1 M 13,16 23,75 30,02 395,06 
1/4") 

4.18 C2628 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÓES D= 50mm (1 M 14,05 28,68 36,26 509,45 
1/2") 

4.19 C2629 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D= 60mm M 56,77 38,06 48,12 2.731,77 
(2") 

4.20 C2631 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 M 4,10 50,23 63,51 260,39 
1/2") 

4.21 C2632 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D=85MM(3') M 166,13 59,06 74,67 12.404,92 

4.22 C2626 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM 1NCL.CONEXÕES D= M 50,48 19,81 25,04 1.264,01 
32mm(1") 

4.23 C0607 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO UN 14,00 396,12 500,85 7.011,90 
COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 

4.24 C0591 SEINFRA CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO UN 2,00 170,05 215,01 430,02 
BRITA 60x60x60cm 

4.25 C3586 SEINFRA CAIXA S1FONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO UN 23,00 33,99 42,97 988,31 
POPULAR

4.26 C4378 SEINFRA CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA UN 4,00 38,56 •,,o. 48,75 195,00 
CROMADA 

Z  
r -st o 

4.27 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA UN 1,00 6,97 ‘ 1.81 8,81 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

: 5 .. DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. I 
...Q .  1.• 

AF_12/2014 
,-,:/ 
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• ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
4.28 91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 240,87 42,09 

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL 100 MM (INST. 
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA 
ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF 10/2015 

4.29 91796 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 10,32 39,97 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR 
AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

4.30 91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 363,73 36,59 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF 10/2015 

4.31 91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 131,33 54,82 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF 10/2015 
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Ir ESTADO DO CEARA ,ff. 
Prefeitura Municipal de Pereiro il ma CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1260 
Planilha Orçamentária Sintética 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BOI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
4.32 91789 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 33,59 23,13 29,24 982,17 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF 10/2015 

4.33 98081 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 1,00 8.520,75 10.773,63 10.773,63 
CERÂMICOS FURADO, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M2
(PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

4.34 98071 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1,00 9.864,12 12.472,19 12.472,19 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO VOLUME ÚTIL: 14720 I_ (PARA 105 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 258.789,27 
5.1 93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA UN 219,00 132,74 167,83 36.754,77 

(2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

5.2 93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO UN 89,00 96,71 122,28 10.882,92 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,

, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO c2 , 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 v, - 

o l' 
C-

r 

jb ; 
C.+ 
x/'› 
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ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

• 

Planilha Orçamentária Sintética 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BD1: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 

5.3 93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO UN 201,00 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

5.4 C0626 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA UN 16,00 
100X100X8Omm 

5.5 74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM UN 2,00 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

5.6 74131/005 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM UN 4,00 
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

5.7 74131/006 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM UN 3,00 
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

5.9 C4263 SEINFRA SUBESTAÇÃO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA/13.800- UN 1,00 
380/220 V, ENTRADA SUBTERRÂNEA, COM FUSÍVEL 
PRIMÁRIO BAIONETA, FORNECIDA COM PROTEÇÃO, 
SECCIONAMENTO GERAL E MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO 
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IP ESTADO DO CEARA W 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
5.10 97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 UN 243,00 114,83 145,19 35.281,17 

LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

5.11 11153 ORSE Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, un 8,00 112,48 
potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra 
ou similar 

142,21 1.137,68 

5.12 C3626 SEINFRA POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO UN 20,00 905,66 1.145,11 22.902,20 
FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS 
DECORATIVAS 

5.13 12160 ORSE Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti un 40,00 868,29 
vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, 

1.097,86 43.914,40 

Fluxo lumin. 3600 a 61001Iumens, 4000K, CRI/IRC&gt;70, 
base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. 
poliester a pó, tensão 220v 

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 81.537,11 
6.1 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E UN 22,00 44,64 56,44 1.241,68 

INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
6.2 72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 173,44 219,29 3.289,35 

6.3 73775/002 SINAPI EXTINTOR INCENDI° AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL UN 15,00 184,86 233,73 3.505,95 
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO
E COLOCACAO Er. zy. ,..., ).-

o , 
..¢ -I 

%;.• 
c. 

1, 

r- 
: 5 S:-
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• ESTADO DO CEARA 

Prefeitura Municipal de Pereiro 
CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BOI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 

6.4 72283 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO UN 8,00 1.063,97 1.345,28 10.762,24 
GLOBO ANGULAR 452 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2X15M, REDUÇÃO 
2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.5 92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M 255,57 58,74 74,27 18.981,18 
MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

6.6 C0447 SEINFRA BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE 
sucçÂo 

UN 2,00 1.865,09 2.358,21 4.716,42 

6.7 97488 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 UN 85,00 151,72 191,83 16.305,55 
(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

6.8 97474 SINAPI LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

UN 158,00 85,73 108,39 17.125,62 

6.9 92377 SINAPI 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015, 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2°), UN 32,00 52,80 \F, RE,c- ..>. 66,76 2.136,32
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE --", ,:p 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

er7; 
-7 
5-c 
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111F ESTADO DO CEARA W 
Prefeitura Municipal de Pereiro 40 ' iffl  CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1260 
Planilha Orçamentária Sintética 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BOI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
6.10 97495 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), UN 12,00 228,89 289,40 3.472,80 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

7 SERVIÇOS DE PISO 500.878,16 
7.1 92402 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM m2 3.143,80 52,01 65,76 206.736,28 

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF 12/2015 

7.2 84191 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA m2 2.496,96 93,17 117,80 294.141,88 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DIIATACAO 
PLASTICAS 

8 SERVIÇOS EM ESQUADRIAS 297.121,94 
8.1 C1977 SEINFRA PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA UN 36,00 474,22 599,60 21.585,60 

(0.80X 2.10)m 
8.2 C1978 SEINFRA PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA UN 4,00 493,22 623,62 2.494,48 

(0.90X2.10)m 
8.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, UN 40,00 79,74 100,82 4.032,80 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

8.4 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHA COM LAMBRI, m2 38,29 730,86 924,09 35.383,40
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 1 -T e 

.., G. 
8.5 84889 SINAPI PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN 4,00 15,49 in 

r: 

N, 19§8 

-3 

78,32 

Página 10 de 13 
)›r4. 



IP ESTADO DO CEARA mir 
-. Prefeitura Municipal de Pereiro 

hil CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 
Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARA - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
8.6 94582 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO m2 74,92 266,00 336,33 25.197,84 

COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016 

8.7 C4096 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm m2 86,00 397,59 502,71 43.233,06 
8.8 C4726 SEINFRA CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - M 496,80 262,86 332,36 165.116,44 

FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 
40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO 
(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POL1ESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E 
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

9 SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS 215.888,61 
9.1 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS m2 359,34 49,69 62,82 22.573,73 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
20X20 CM OU SUPERIOR APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS f REFe,, 
PAREDES. AF06/2014 f ,

t r.69,75 9.2 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS m2 709,20 55,17.?: o 49.466,70 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES n 

c 
z 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR t J 
In E) 

5 QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 u. 

(J 
9.3 C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS 2 m2 4.629,81 12,37 ..5 à 15,64 72.410,22 

DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA 
9.4 88483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, m2 4.629,81 2,51 3,17 14.676,49 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 1 
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111,  ESTADO DO CEARA W 
- , Prefeitura Municipal de Pereiro 

ail CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 
, 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
9.5 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX m2 4.629,81 9,70 12,26 56.761,47 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

10 SERVIÇOS DE COBERTURA 138.653,47 
10.1 AUDITORIO 138.653,47 
10.1.1 72111 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VA0 m2 318,53 96,38 121,86 38.816,06 

LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 
SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, 
AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

10.1.2 C4481 SEINFRA FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA mz 318,53 92,70 117,20 37.331,71 
MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

10.1.3 83514 SINAPI FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" KG 2.507,16 7,49 9,47 23.742,80 
INCLUSIVE PERDAS 

10.1.4 94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE m2 318,53 93,98 118,82 37.847,73 
FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016 

10.1.5 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, M 14,18 51 ç, R r----,05 --, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

o VERTICAL. AF_06/2016 -: 

& 
64,54 

-7 
..• r-_•_ 

915,17 

11 COBERTURA FIBROCIMENTO c, , z 103.607,38 
11.1 94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE m2 408,80 93,9 -_ ----N, 

FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
158,82 .L 48.573,61 

IÇAMENTO. AF_06/2016
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C ESTADO DO CEARA

, Prefeitura Municipal de Pereiro eige CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Planilha Orçamentária Sintética 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 

11.2 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA m2 408,80 13,13 16,60 6.786,08 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 12/2015 

11.3 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES m2 1.439,80 26,51 33,51 48.247,69 
COMERCIAIS. AL05/2017_P 

12 COBERTURA SALAS DE AULA E REFEITORIO 1.020.594,02 
12.2 72110 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO m2 2.150,20 88,14 111,44 239.61Â2

LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 
c) Z 

SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, l',.. 42 
c, 

AS COLUNAS, OS SERV1COS GERAIS EM ALVENARIA E ci, ). e: 

CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
1......1. 

ACABAMENTO _ 
.. 

12.3 9215 ORSE Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em m2 731,13 338,78 428,35 31 179,53 
12.4 9180 ORSE Telhamento com telha em aluminio, trapezoidal, dupla, m2 1.726,80 212,86 269,14 464.750,9 
12.5 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, M 65,56 36,74 46,45 3.045,26 
13 SERVIÇOS FINAIS 19.355,66 
13.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 7.680,82 2,00 2,52 19.355,66 

Total sem BD1 R$ 2.860.209,48 
Total do BD1 R$ 756.006,99 
Total Geral R$ 3.616.216,47 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R$ 3.616.216,47 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E DESESSEIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SETE 
CENTAVOS) 
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ESTADO DO CEARA 

Prefeitura Municipa( dè Pereiro 
Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 
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4.7 
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3)Cronograma Físico - Financeiro 

/7 \r /Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Pereiro/CE - Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 



ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

1111S.' 

CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

Cronograrna Físico-Financeiro 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 

BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 82,00% 18,00% 

128.330,62 105.131,11 23.099,51 
2 ESTRUTURA EM CONCRETO 100,00% 15,00% 31,00% 4,00% 8,00% 41,00% 

284.677,17 42.701,58 91.096,69 11.387,09 _ 22.774,17 116.717,64 
3 SERVIÇOS EM ALVENRIA 100,00% 10,00% 22,00% 1,00% 

_ . 
51,00% 16,00% 

411.309,42 41.130,94 90.488,07 4.113,09 209.767,80 65.809,51 - 
4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00% 23,00% 27,00% 50,00% 

155.473,64 35.758,94 77.736,82 41.977,88 
5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00% 1,00% 25,00% 45,00% 19,00% 10,00% 

258.789,27 2.587,89 64.697,32 116.455,17 49.169,96 25.878,93 
6 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00% 5,00% 45,00% 42,00% 8,00% 

81.537,11 4.076,86 36.691,70 34.245,59 6.522,97 - 
50,00% 50,00% 7 SERVIÇOS DE PISO 100,00% 

500.878,16 250.439,08 250.439,08 

a SERVIÇOS EM ESQUADRIAS 100,00% 70,00% 30,00% 
297.121.94 207.98536 89 136.58 

9 SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS 100,00% 100,00% 
215.888,61 215.81161 

_ 
10 SERVIÇOS DE COBERTURA 100,00% 60,00% 40,00% ..c. ,., 

138.653,47 83.192,08 55.461,39
11 COBERTURA FIBROCIMENTO 100,00% -130,0i7% .- 20,00% 

4.". ›-, 
103.607,38 103.607,38 82.885,90 20.721,48 

12 COBERTURA SALAS DE AULA E REFEITORIO 100,00% 25,00% 41,00% 29,00% 
1.020.594,02 255.148,51 418.443,55 . 295.972,27 51. 70 

13 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
Porcentagem Mensal 5,30% 8,44% 5,91% 2,81% 27,60% 30,48% 10,65% 8,81% 

Custo Mensal 191.651,52 305.140,53 213.769,03 101.443,76 998.151,01 1.102.275,90 385.108,85 318.675,87 
Porcentagem Acumulada 5,30 13,74 19,65 22,45 50,06 80,54 91,19 100,00 

Custo Acumulado 191.651,51 496.792,05 710.561,07 812.004,83 1.810.155,85 2.912.431,75 3.297.540,60 3.616.216,47 
Total sem BDI R$ 2.860.209,48 

Total do BDI R$ 756.006,99 
Total Geral „ A N R$ 3.616.216,47 

KFC 
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ESTADO DO CEARA 
fl N° Prefeitura Municipal de Pereiro 

Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 

4)Composição de BDI 

Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Pereiro/CE - Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 



ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

CNPJ 07.570.518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 

COMPOSIÇÃO BDI 
Obra: CONSTRUÇÀO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA -024 - Ceará - ORSE -0512018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 

ADMINSTRAÇAO DA OBRA % SOBRE CD N.t.5;\UCir

A -ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

B -SEGUROS E GARANTIAS 
4/1 

0,80% Lu u- I 

C _ RISCOS 
GE N 0._ 

0,97% 

D - DESPESAS FINANCEIRAS 
WINMO~I4TIMINW, ~111 119.

0,59% C05212AC DE L:r.n, 

SUB TOTAL 

LUCRO % SOBRE CD 

F - LUCRO OPERACIONAL 6,78% 
SUBTOTAL 

TAXAS IMPOSTOS % SOBRE CD 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 2,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - 
Desoneração) 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

4,50% 

20,41% 

BDI COM IMPOSTOS 26,44% 
BOI = 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO POR CENTÉSIMOS POR CENTO) 

• Lt 4LLtt: 
qe ENGEN HAR 

• lato Colares 3010 
CA C1

.01.1115 
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ESTADO DO CEARA 

~feitura Municipal á Pereiro 
Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 

6) Memória de Cálculo de Quantitativos 

Rua Cel José Freire, 104 - Centro, Pereiro/CE - Cep: 63460-000 

Telefax.: (88) 3527-1394 -- CNPJ 07.570.518/0001-00 

2, 

9)-



— 24; ESTADO DO CEARA 4... 
,;•„,, Prefeitura Municipal de Pereiro „'ai

age CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr, Antônio Augusto de Vasconcelos, n°227, Centro, CEP 63460-90
Telefax.: (88) 3527-1260 

MEMORIA DE CALCULO ....- 
I.M3-Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 

Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 06/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6,0 = L X A = 

3X 2 6,00m2
1.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM m2 3.828,0 = CONFORME ÁREA DO PROJETO 

SUPERFICIAL) 
1.3 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,0 = CONFORME PROJETO 

AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 
1.4 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO rn2 3.340,48 = CONFORME ÁREA DO PROJETO 
1.5 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. m2 802,12 = L X A = 

AF 05/2018 364,6 X 2,2 = 802,12 m2
1.6 REGULARIZAÇÃO DE OBRA M2 3.340,48 = 
2 ESTRUTURA EM CONCRETO 
2.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 m3 34,6 = CONFORME ÁREA DO PROJETO DE 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO ESTRUTURA (SAPATAS, CINTAMENTOS) 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

2.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE m' 118,78 = CONFORME ÁREA DO PROJETO 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25 MPA. 
AF 01/2017 

3 SERVIÇOS EM ALVENRIA 
r 3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO m 94,02 = CONFORME ÁREA DO PROJETO 

CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA 1:4 

3.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE m2 3.366,26 = BLOCO SALAS DE AULA 1886,00m 2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE BLOCO SALA DE PROFESSORES 290,56m 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 2 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E BLOCO SALA DE LABORATÓRIO 260,60m 2

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 BLOCO SALA DE AUDITÓRIO 449,10m 2

BLOCO REFEITÓRIO 297,60m 2

MURETA PARA TELHA DE PROTEÇÃO 
COM ALT. 0.5m 182,40m 2

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EM ÁREA MOLADA m2 193,45 = BANHEIROS = 137,60m2
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 SALA DE LAVAGEM E COZINHA = 55,85m2

3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDE ÁREA MOLHADA ma 241,34 = BANHEIROS = 110,58m X ALT. 1,8 = 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 199,04m2

SALA DE LAVAGEM E COZINHA = 23,5 X 
ALT. 1,8= 42,3m2

3.5 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA m' 100,98 = CONFORME ÁREA DO PROJETO 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF 06/2014 

3.6 ARGAMASSA TRAÇO 1.1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA rn3 168,3 = CONFORME ÁREA DO PROJETO 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF 06/2014 

3.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS M 133,0 = CONFORME ÁREA DO PROJETO 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

3.8 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS M 69,0 = CONFORME ÁREA DO PROJETO 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

N IC /PA 

rn 
-)z)

,11 
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MEMORIA DE CALCULO 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARA - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 
Item Descrição Und Quant Memória de Cálculo 
4.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA UN 67,0 = CONFORME PROJETO 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO 
E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

4.2 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 1,0 = CONFORME PROJETO 
4.3 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM UN 6,0 = CONFORME PROJETO 

PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSA° 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

4.4 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA UN 18,0 = CONFORME PROJETO 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12J2013 

4.5 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA UN 3,0 = CONFORME PROJETO 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016 

4.6 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CfrUBO INOX PNVC 6,0 = CONFORME PROJETO 

4.7 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m2 24,96 = CONFORME PROJETO 
4.8 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X UN 22,0 = CONFORME PROJETO 

50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

4.9 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 5,0 = CONFORME PROJETO 
(INSTALADA) 

4.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") UN 4,0 = CONFORME PROJETO 
4.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 1,0 = CONFORME PROJETO 
4.12 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= UN 19,0 = CONFORME PROJETO 

20mm (3/4") 
4.13 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) UN 6,0 = CONFORME PROJETO 
4.14 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" UN 88,0 = CONFORME PROJETO 
4.15 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES 205,01 = CONFORME PROJETO 

D=110mm(4 
4.17 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D= 13,16 = CONFORME PROJETO 

40mm (1 1/4") 
4.18 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D= 14,05 = CONFORME PROJETO 

50mm (1 1/2") 
4.19 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D= 56,77 = CONFORME PROJETO 

60mm (2") 
4.20 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES 4,1 = CONFORME PROJETO 

D=75mm (2 1/2") 
4.21 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXCIES 166,13 = CONFORME PROJETO 

4.22 
D=85MM(3') 
TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D= 50,48 = CONFORME PROJETO 

( 

32mm(1") 
4.23 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60crn) DE 1 TIJOLO UN 14,0 = CONFORME PROJETO 

COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE 
CONCRETO 

4.24 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO UN 2,0 = CONFORME PROJETO 
FUNDO BRITA 60x60x60cm 

4.25 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - UN 23,0 = CONFORME PROJETO 
PADRÃO POPULAR 



ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

eldi CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n°227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.' (88) 3527-1260 oNICIP / 

k O 
MEMORIA DE CALCULO ..0" <<" 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
iii Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE c.,... 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE Lu o Ut ‘ 52-5: 
Bases: SINAPI -0712018 - CEARÁ - SEINFRA -024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração. " 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) -' 
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo .—. ... 

_CO:..,.?:- 
4.26 CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm Cl UN 4,0 = CONFORME PROJETo 

7.'....J.7 . .: 

GRELHA CROMADA 
4.27 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA UN 1,0 = CONFORME PROJETO 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 

4.28 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 240,87 = CONFORME PROJETO 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

4.29 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 10,32 = CONFORME PROJETO 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-
COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015 

4.30 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 363,73 = CONFORME PROJETO 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

4.31 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 131,33 = CONFORME PROJETO 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

4.32 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 33,59 = CONFORME PROJETO 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

4.33 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM UN 1,0 = CONFORME PROJETO 
TIJOLOS CERÂMICOS FURADO, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES) 
AF_05/2018 

4.34 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA UN 1,0 = CONFORME PROJETO (" 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
CONFORME PROJETO VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 
105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
5.1 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO UN 219,0 = CONFORME PROJETO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUME3AMENTO. AF_01/2016



ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

hie CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-000 
Telefax.: (88) 3527-1260 a uNIC/P,..i., 

MEMORIA DE CALCULO '''''r.
C' 

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE Lt, 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE r•_ •Ç-,i iJ 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 06/2018 - Sergipe - Com Desoneraçáo ̀  
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) - 
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo ,-------- 

1-£:.;,,:,5-f.. .. .J 
5.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO UN 89,0 = CONFORME PROJE. ru 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF01/2016 

5.3 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO UN 201,0 = CONFORME PROJETO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 

5.4 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA UN 18,0 = CONFORME PROJETO 
100X100X80mm 

5.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE UN 2,0 = CONFORME PROJETO 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE UN 4,0 = CONFORME PROJETO 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5.7 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE UN 3,0 = CONFORME PROJETO 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5.9 SUBESTAÇÃO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA/13.800- UN 1,0 = CONFORME PROJETO 
380/220 V, ENTRADA SUBTERRÂNEA, COM FUSÍVEL 
PRIMÁRIO BAIONETA, FORNECIDA COM PROTEÇÃO, 
SECCIONAMENTO GERAL E MEDIÇÃO EM BAIXA 
TENSÃO 

5.10 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 UN 243,0 = CONFORME PROJETO 
LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

5.11 Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, un 8,0 = CONFORME PROJETO 
potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da 
Taschibra ou similar 

5.12 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÓNICO RETO UN 20,0 = CONFORME PROJETO 
FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS 
DECORATIVAS 

5.13 Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot anti un 40,0 = CONFORME PROJETO 
vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, 
Fluxo lumin. 3600 a 61001 lumens, 4000K, CRI/IRC>70, 
base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. 
Poliester a pó, tensão 220v 

A 
/-

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 
6.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E UN 22,0 = CONFORME PROJETO 

INSTALAÇÃO. AF 11/2017 
6.2 EXTINTOR DE PQ-S 4KG - FORNECIMENTO E UN 15,0 = CONFORME PROJETO 

INSTALACAO 
Ci) \.6.3 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L UN 15,0 = CONFORME PROJETO 

INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 
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eia CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-0000NICIP4z 
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0 
MEMORIA DE CALCULO td

,',../ Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE Lu 

ri- N O 94 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE o.. 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração .,., 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) 

‘ S5. .. .„ 

•10.T. 

'N,1jSel:', :F.. 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo 111i . .•: 

6.4 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM UN 8,0 = CONFORME PROJETO 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR 
STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2X15M, 
REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6.5 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, M 255,57 = CONFORME PROJETO 
CLASSE MÉDIA, DN 65(2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

6.6 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE UN 2,0 = CONFORME PROJETO 
SUCÇÃO 

6.7 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN UN 85,0 = CONFORME PROJETO 
65(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

-1-/A, 6.8 LU EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65(2 1/2"), UN 158,0 = CONFORME PROJETO 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015, 

6.9 NIILE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), UN 32,0 = CONFORME PROJETO 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

6.10 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), UN 12,0 = CONFORME PROJETO 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

7 SERVIÇOS DE PISO 
7.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, m2 3.143,8 = CONFORME PROJETO 

COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF 12/2015 

7.2 PISO Eíi-A GRANIL1TE, MARMORITE OU GRANITINA m2 2.496,96 = CONFORME PROJETO 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS 

8 SERVIÇOS EM ESQUADRIAS 
8.1 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA UN 36,0 = CONFORME PROJETO 

FOLHA (0.80X 2.10)m 
8.2 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA UN 4,0 = CONFORME PROJETO 

FOLHA (0.90X2.10)m 
8.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, UN 40,0 = CONFORME PROJETO 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 08/2015 

8.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHA COM m2 38,29 = CONFORME PROJETO 
LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

8.5 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN 4,0 = CONFORME PROJETO 

8.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, m2 74,92 = CONFORME PROJETO 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF07/2016 

8.7 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3ctri m2 86,0 = CONFORME PROJETO 

27' 



ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

Vwl'UCIPA 
hill CNPJ 07.570.518/0001-00 - Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n°227, Centro, CEP 63460-000

Telefax.: (88) 3527-1260 •-,--
MEMORIA DE CALCULO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE 14 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE L3.1 

ry 11;0 "g Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE -- e '1,, c;.-. , 
Bases: SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) — 
Item Descrição Und Quant Memória de Cálculo CC SC —1::.;11, -A3 
8.8 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM M 496,8 = CONFORME PROJETO 

- FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM 
POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE 
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO 

9 SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS 
9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m2 359,34 = CONFORME PROJETO 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM OU SUPERIOR APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m2 709,2 = CONFORME PROJETO 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 

9.3 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS OU m2 4.629,81 = CONFORME PROJETO 
EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA 

9.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM m2 4.629,81 = CONFORME PROJETO 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

9.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX m2 4.629,81 = CONFORME PROJETO 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

10 SERVIÇOS DE COBERTURA 
10.1 AUDITORIO 
10.1.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU m2 318,53 = C X L = 

TRELICAS, VA0 LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E 23,95 X 13,3 = 318,53 m2
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS 
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

10.1.2 FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE m2 318,53 = C X L = 
FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - 23,95 X 13,3 = 318,53 m2
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

10.1.3 FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A KG 2.507,16 = CONFORME PROJETO / 12" INCLUSIVE PERDAS 
10.1.4 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE m2 318,53 ..= C X L = 

FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 23,95 X 13,3 = 318,53 m2
INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 

10.1.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO M 14,18 = CONFORME PROJETO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016 

11 COBERTURA FIBROCIMENTO 
11.1 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE m2 408,8 = BLOCO SALA DE PROFESSORES 

FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 120,56m 2

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 BLOCO SALA DE LABORATÓRIO 141,25m 2
BLOCO COZINHA REFEITÓRIO 106,19m 2

BLOCO BANHEIROS DO AUDITÓRIO 40,8m 
2 
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ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipal de Pereiro 

ille CNPJ 07.570 518/0001-00 — Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227, Centro, CEP 63460-00Q,u N I C IF;11
Telefax.: (88) 3527-1260

.1,
MEMORIA DE CALCULO -..., A.... 

'Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE LL, 
Local: BAIRRO ESTREITO, PEREIRO/CE u.1 

ct o Proprietário: Prefeitura Municipal de Pereiro/CE N p.- 
Bases:  SINAPI - 07/2018 - CEARÁ - SEINFRA - 024 - Ceará - ORSE - 05/2018 - Sergipe - Com Desoneração 
BDI: 26,44% (VINTE E SEIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) ._ 
:Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo Ce.!:,;55,-j• DE t-5--• • 4,) 
11.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA m2 408,8 = BLOCO SALA DE PROFESSORES 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 120,56m 2

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO BLOCO SALA DE LABORATÓRIO 141,25m 2
TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015 BLOCO COZINHA REFEITÓRIO 106,19m 2

BLOCO BANHEIROS DO AUDITÓRIO 40,8m 
2 

11.3 FORRO EM MACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES m2 1.439,8 = CONFORME PROJETO 
COMERCIAIS. AF 05/2017P 

12 COBERTURA SALAS DE AULA E REFEITORIO 
12.2 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU rr? 2.150,2 = CONFORME PROJETO 

TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E 
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS 
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

12.3 Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em m2 731,13 = CONFORME PROJETO 
peças de alumínio inclusive instalação 

12.4 Telhamento com telha em aluminio, trapezoidal, dupla, m2 1.726,8 = CONFORME PROJETO 
termoacústica, cor branca, e=0,5mm e poliuretano 
e=50mm 

12.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO M 65,56 = CONFORME PROJETO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016 

13 SERVIÇOS FINAIS 
13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 7.680,82 = CONFORME PROJETO . 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

ART OBRA / SERVIÇO 

No CE20180395499 

COMPLEMENTAR à CE20180370402 

  1. Responsável Técro-^  

JOSE K1LDARE FELINTO COLARES 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPEC.EM ENGENHARIA ESTRUTURAL RNID• 060156407-3 

Empresa contratada: KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Registro: 000041009-8 

 2. Contratante  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 

RUA ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS 

Complemento: 

Cidade: Pereiro 

País: Brasil 

Telefone: (88) 3527-1250 Email: 

Contrato: 18.05.02/2018 Celebrado em: 18/05/2018 

Valor: R$ 3.616.216,47 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional. NENHUMA - NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 07.570.518/0001-0pm zi À; ,,-... , ,, , ,. .., ., N.: 227

Bairro: CENTRO *G' .... -.. 
UF: CE CEP: 63460000 4..,:./ 

t‘ 4 f o 
G.
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  3. Dados da Obra/Serviço  

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 

RUA Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: Pereiro UF: CE 

Telefone: (88) 3527-1250 Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: O Longitude: O 

Data de Início: 18/05/2018 Previsão de término: 31/12/2018 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

CPF/CNPJ: 07.570.518/0001-00 

N°: 227 

CEP: 63460000 

  4. Atividade Técnica  

21 - ELABORAÇÃO Quantidade Unidade

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 3.340,48 m2 
EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 3.340,48 m2 
EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 3.340,48 m2
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO METÁLICA -> #1029 - GALPÃO 

5- PROJETO> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS 3.340,48 m2 
ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 1,00 un 
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 3.340.48 m2 
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> 1/4113 - ESCOLA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA DE CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA, INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE ESTREITO, SEDE 
DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CEARÁ. 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004 

  7. Entidade de Classe  

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE) 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpsJ/crea-ce.sitac.com.bripublicor com a chave- 9w231 

o 



na £12 

‘J-

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Reaional de Enaenharia e Aaronomia dr - 

A-Mnaturas 

Declaro serem verdadeiras as informacées acima 

ICffi (z_..-)  _- de  7  O 

Local data 

CREA-CE 

JOSE KILDARE FELINTO CO 

A-c444--)4/2,A,

ART OBRA / SERVIÇO 
No CE20180395499 

1: iTAR a CE20180370402 

: 738.162.484-20 

PREFEITURA 14úNICIPAL DE PERE! -CNPJ: 07.570.518/0001-00 

  9. informaçõ,s2  

"' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

•^.., m,mte á considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA. quitada. possuir as assinaturas originais do profissional e contratante. 

  10. Valor UNICIP)e 

Valor da ART: RE 82,94 Pago em: 28/09/2018 Nosso Número: 8212815825 

^.0 

5025 
(X r12 

~emir:man dama AK 1 pode ser venta:em em: napmucrea-ce.sitac.com.oripuoecoi, com a coava: 6w231 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART — Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREACV
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

ART OBRA / SERVIÇO 

N0 2818 
° 

,, •\ *s)

N c 
' 'INICIAL 

7:1 

1. Responsável Técnico    Mamv. 

JOSENILDO HENRIQUE GURGEL DE ALMEIDA 

Titulo profissional ENGENHEIRO ELETRICISTA 

2. Contratante 

Contratante KFC Engenharia e Projeto LTDA ME 

RUA MARVIN 

Complemento 

C-Toade FORTALEZA 

P35 Brasil 

Telefone (8$) 8893-0651 Email kfcengenharia@hotmaii.com 

Contrato Não especificado Celebrado em 

Vaior RS 11.000,00 Tipo de contratante PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 

Ação InstttuctOna NENHUMA - NÃO OPTANTE 

  3. Dados da ObralServiço  

Proonetano Prefeitura Municipal de Pereiro 

RUA Sem Rua 

Complemento Bairro Estreito 

Cidade PEREIRO UF CE 

EmailTelefone (88) 3527-1250 

Coordenadas Geograticas Latitude: O Longitude: O 

Data de Inicio 01/10/2018 Previsão de termino 01/10/2020 

Finakoade Infraestrutura 

rst 
RNP 2117267ii4 

CPF/CNRI 12.043.98510001-66 

N° 625 

Bairro PARQUE MANIBURA 

OF CE CEP 60821790 

CPFICI\ PJ 07.570.51810001-00 

N° 

CEP 63460000 

  4, Atividade Tecnica  

21 • ELABORAÇAO Quantidade Unidade 

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -a OBRAS E SERVIÇOS - ELETRICA -> ELETROTÉCNICA 22500 kva 
APLICADA -> SUBESTAÇÃO CE ENERGIA ELETRICA -> 61795 - AER EA 

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELETRICA -> ELFTRCTECNICA 1 00 un 
APLICADA -> REDE ELETRICA -> 81802 - INDUSTRIAL - BAIXA TENSÃO 

5 • .ROJETO o RESOLUÇAO 1025 -a OBRAS E SERVIÇOS - ELETRICA -.> ELETROTÉCNICA 1 00 un 
APLICADA..> 61831- PARA-RAIOS 

Apos a conclusão das atividades teci-ricas o profissional devera proceder a baixa cesta ART 

5. Observações  

Esta APT destina-se a registrar a responsabilidade tecnica sobre o projeto de Sistemas de proteção contra descargas atmosfericas (SPDA projeto 
eletnco e projeto de uma subestação de 225kVA da Escola de ensine fundamental do Murucipm de Pereiro -CE 

  6. Declarações  

- Declaro doe estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT na legislação especifica e no decreto n 
529612004 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

P  de  5 1.-,1  2.491.2) 
tr,ral data 

9. Informações 

JOSENILDO HENRIQUE GURGE BE ALMEIDA - CPF 095 886 224-92 

IAÀAAL.Ç Fítz,ko doL 
KFC Eogenhana e Projeto ITGA ME - CNP,P 12 043 98610001 66 

' A ART e valida somente guando quaada_ mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conterenzia no site do Crea 

• Somente e considerada valida a ART guando estiver cadastrada rio CREA quitada possuir as assinaturas originais da profissional e contratante 

  10. Valor  

Valor da ART RS 145,15 Pago em 2010912018 Nosso Numero 8212812221 

A autenticidade desta ART pede ser venficada em https derea-co sitac com bripubl.cor cor, a chave V hP7a 
Impresso em 2210.3/2318 as 1/ 11727 por lp 1 /7 37 2C1 187 


